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1.1.0. OBJETO DEL PROYECTO 
La energía solar fotovoltaica permite satisfacer las necesidades energéticas sin la 
utilización de la red eléctrica (mediante sistemas fotovoltaicos autónomos), del mismo 
modo, también es posible generar electricidad para su posterior venta a la red eléctrica 
(mediante sistemas conectados a la red), contribuyendo tanto al desarrollo de zonas 
rurales aisladas como a aplicaciones para la sostenibilidad del medioambiente.  
Algunos de los beneficios que esta inversión supone para una vivienda son: 
• Mayor independencia energética. 
• Reducción de costes de energía anuales tanto por la reducción en el 
consumo como por los ingresos obtenidos de la venta de energía. 
• Mejora de su imagen corporativa por el hecho de fomentar energías 
limpias. 
• Reducir las pérdidas en el transporte de energía al descentralizar la 
generación de energía. 
Por ende, el presente proyecto de viabilidad tiene como objetivo llevar a cabo el 
prediseño de una instalación solar fotovoltaica de 400 kW de potencia conectada a la red 
nacional en un terreno situado en el municipio de Tresjuncos, en la provincia de Cuenca, 
con el fin último de generar energía eléctrica para abastecer la demanda de las 130 
viviendas de esta población, además de los inmuebles públicos y vender la energía 
sobrante a las compañías eléctricas. 
El proyecto define las características técnicas de la instalación partiendo de la 
radiación solar registrada en la ubicación de este, así como la previsión de demanda 
energética del municipio. También conoceremos los datos de la generación eléctrica y los 
costes de la planta. Al final de la memoria del proyecto se incluye el estudio acerca de la 
viabilidad económica del mismo. 
Cabe recordar que para lograr un sistema energético sostenible es importante la 
realización de este tipo de proyectos. Del mismo modo, también lo es fomentar las 
políticas que promueven la eficiencia y el ahorro energético. Sin embargo, es necesario 
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1.2.0. MARCO LEGAL Y NORMATIVA 
1.2.1. Evolución de la situación en España 
El sector de la Energía Fotovoltaica en España ha experimentado fuertes cambios 
en breves periodos de tiempo, esta evolución del sector pone en evidencia la necesidad 
de un marco legislativo favorable para el desarrollo de esta tecnología. 
En los primeros años se produjo un aumento en el desarrollo de Energía 
Fotovoltaicas que se benefició considerablemente de las ventajas que ofrecía el Plan de 
Fomento de las Energías Renovables en España 2000‐2010. El principal propósito era 
cubrir en el año 2010 el 12% de la demanda de energía con este tipo de tecnología. Fueron 
principalmente las primas para la producción eléctrica de origen renovable las que 
favorecieron su implantación. El Real Decreto 1663/2000 simplificaba las condiciones 
para la interconexión de una Instalación Fotovoltaica al sistema eléctrico nacional. 
Durante el año 2007 ya se había instalado alrededor de un 85% de la potencia 
prevista para el año 2010. También en ese año se aprobó el Real Decreto 661/2007 
estableciéndose en 44 c€/kWh el precio de venta de la energía producida por instalaciones 
fotovoltaicas, lo cual generó un panorama atractivo para inversores extranjeros del sector. 
Frente a este crecimiento intensivo, se acordó necesario desarrollar un nuevo 
marco regulatorio con el objetivo de frenar el desarrollo desmesurado y crear una mayor 
sostenibilidad del sistema. Esto se llevó a cabo por medio del Real Decreto 1578/2008 en 
el que se redujeron las primas para la generación fotovoltaica, determinando un precio de 
venta de en torno a 32 c€/kWh.  
Hasta entonces la Energía Fotovoltaica era una opción viable, sin embargo en el 
año 2010 con la aprobación del Real Decreto 14/2010 comenzó el descenso del sector 
fotovoltaico español. Esta nueva ley, entre otras cosas, disminuía en un 45% la retribución 
de energía para grandes instalaciones. 
A lo largo de los años siguientes la legislación elaborada limitó aún más el 
desarrollo dela Energía Fotovoltaica tanto para instalaciones destinadas al consumo 
propio como para las de venta de energía eléctrica. 
 En el año 2013 se publicó un proyecto de ley, Ley 24/2013, que introducía 
unos peajes que se aplicaban sobre los propietarios de instalaciones de autoconsumo. 
Según este proyecto de ley, todo aquel que disponga de una instalación de autoconsumo 
deberá abonar un peaje de respaldo en €/kWh por el hecho de consumir su propia energía. 
Este borrador, aun no habiéndose aprobado, ha conseguido obstaculizar una gran cantidad 
de inversores de la Energía Fotovoltaica que veían en el autoconsumo un buen método 
para reducir sus gastos y contribuir a la sostenibilidad del sistema eléctrico español. 
   
 _______________________________________________________________________
   
   
 
  7 
1.2.2.  Legislación de ámbito nacional 
• -Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1997, sobre Disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras 
• –Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. 
• – Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones 
fotovoltaicas a la red de baja tensión. 
• – Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades 
de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica. 
• – Resolución de 31 de mayo de 2001 por la que se establecen modelo de contrato 
tipo y modelo de factura para las instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a 
la red de baja tensión. 
• Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, 
por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión, e 
instrucciones técnicas complementarias (ITC) BT 01 a BT 51 (BOE número 224, 
de 18 de septiembre de 2002). 
• -Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real 
Decreto1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. BOE núm. 274 de 
13 noviembre BOE nº 274 13/11/2004 
• – Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación. – Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula 
la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial. 
• – Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Unificado de puntos de medida del sistema eléctrico. 
• – Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre, de retribución de la actividad de 
producción de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica para 
instalaciones posteriores a la fecha límite de mantenimiento de la retribución del 
Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, para dicha tecnología. 
• Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a 
red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia. 
• -Real Decreto‐ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes 
para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico. 
• - Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 
• -Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de 
producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, 
cogeneración y residuos. 
•  – Norma UNE-EN 62466: Sistemas fotovoltaicos conectados a red. Requisitos 
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1.2.3. Normativa vigente 
Por lo que respecta a la normativa en vigor a fecha de hoy, teniendo en cuenta la 
polémica que han provocado los proyectos de ley y las leyes implantadas en los últimos 
años, conviene esclarecer algunos de los conceptos que día tras día se nombran dentro de 
este campo. 
El conocido como “impuesto al sol”, que se refiere al Real Decreto con fecha, 10 
de octubre de 2015 dice: 
“… en este sentido, el artículo establece, con carácter general, la obligación de las 
instalaciones de autoconsumo de contribuir a la financiación de los costes y servicios del 
sistema en la misma cuantía que el resto de consumidores.” 
Con lo cual, y teniendo en cuenta la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, se precisa 
que todo consumidor que emplee una instalación de autoconsumo pero con el respaldo de 
la red eléctrica, contribuirá a todos los efectos como cualquier otro consumidor conectado 
a la red. Esto se refiere a la parte fija de la factura de la luz correspondiente a todos los 
gastos de la gestión y mantenimiento de la red eléctrica. El mismo boletín también nos 
indica un posible cambio en este pago, de la siguiente forma: 
“No obstante, se prevén en el artículo 9.3 y en la disposición transitoria novena, 
excepciones para los casos en los que el autoconsumo suponga una reducción de costes 
para el sistema y, transitoriamente hasta el 31 de diciembre de 2019, para las instalaciones 
existentes de cogeneración.” 
En contraste con las disposiciones y leyes de los países miembros de la unión 
europea, se observa que España es el único que en su ley recoge la total obligatoriedad 
del pago de los impuestos derivados de gestión y mantenimiento de la red. Mientras 
en algunos países el pago por impuestos para el respaldo de la red es ínfimo o inexistente, 
en otros como Portugal solo se exige un porcentaje de estos impuestos. 
Respecto a las principales características entre los dos tipos de autoconsumidores 
de energía eléctrica definidos en esta normativa, hay que destacar que el primer grupo, al 
que se denomina Autoconsumidores no dados de alta en el RAIPRE (Registro 
Administrativo de Instalaciones de Producción de Energía Eléctrica), tiene permitido 
instalar un máximo de 100kw de potencia. Este dato nos indica que nuestro proyecto 
formará parte del segundo grupo de Autoconsumidores dados de alta en el RAIPRE, que 
deben cumplir las siguientes características: 
• La potencia máxima de la instalación será la potencia contratada con la compañía 
eléctrica en el punto de suministro, sin limitación máxima. 
• Se permiten diferentes titulares para la instalación de autoconsumo y para el 
contrato con la compañía eléctrica. 
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• Deben registrarse en el registro administrativo de autoconsumo, además del 
RAIPRE. 
• Se permite la venta de los excedentes eléctricos a precio “pool” del mercado 
eléctrico, con un peaje a la generación (0,5€/MWh) y un impuesto del 7% sobre 
la producción. 
• Se debe realizar un procedimiento de conexión y acceso que debe ser asumido por 
el titular de la instalación. 
• Se realizan cargos por autoconsumo, tanto por la potencia (si se usan baterías) 
como por la energía consumida (existen algunas excepciones). 
Para una instalación de tipo 2 como la que se pretende exponer en este proyecto y bajo la 
legislación vigente; se asumirán dos pagos distintos, a parte de los impuestos de 
producción antes mencionados: 
-Un término fijo completo por tener acceso a la red, en el que se asumen los costes de 
servicio y mantenimiento de la red, y otros peajes. 
-Un término variable en función de la energía consumida de la red. 
 
1.3.0. POTENCIA PREVISTA PARA LA INSTALACIÓN  
La potencia que suministrará la instalación fotovoltaica de este proyecto cubrirá 
las demandas de energía tanto de las viviendas ocupadas como de los inmuebles e 
instalaciones de dominio público que forman parte de esta localidad. 
En primer lugar, es necesario apoyar los cálculos en información que sea lo más 
cercana posible a la realidad. Por lo tanto, conviene determinar los gastos de consumo del 
tipo de viviendas a las que esta instalación fotovoltaica suministrará energía. Para ello, 
nos basaremos en los datos proporcionados por el IDAE en su proyecto Sech-Spahousec 
acerca del consumo energético del sector residencial en España.  
Este estudio ha hecho una clasificación de los hogares en España en función de la 
zona climática en la que se ubican y el tipo de vivienda, pudiendo ser este último de dos 
clases, en bloque o vivienda unifamiliar. En nuestro caso, la provincia de Cuenca se sitúa 
en una zona continental y el estudio nos revela también que las viviendas unifamiliares 
se corresponden con los hogares de la localidad de Tresjuncos, siendo además la clase de 
hogares mayoritarios en esta zona climática. Así mismo, las viviendas unifamiliares son 
mayoría en los hábitats pequeños, de hasta 10.000 habitantes.  
En cuanto a los datos de consumos, el IDAE ha elaborado una exhaustiva 
investigación sobre los distintos usos energéticos de una vivienda y las fuentes de energía 
empleadas: 
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Tabla 1: Consumos energéticos de una vivienda anualmente 
Esta tabla nos sirve para entender que elementos se han estudiado en este análisis 
sobre el consumo residencial. Del mismo modo, podemos observar cómo el uso de 
combustibles en un hogar supera en términos de energía al uso de electricidad, llegando 
a ser casi del doble de diferencia. 
La tabla 2 muestra un dato muy importante que emplearemos para definir el 
consumo estimado de una vivienda unifamiliar en zona continental, como es el caso de 
las viviendas de este municipio: 
-Media del consumo energético de una vivienda unifamiliar situada en zona 
continental: 70,8 GJ = 19.666,6 kWh 
Tabla 2: Consumos energéticos por sectores residenciales y zonas climáticas 
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Sin embargo, este dato engloba tanto el consumo de electricidad como el de 
combustibles destinados para uso doméstico. Para obtener únicamente el consumo 
eléctrico de una vivienda de este tipo, aplicaremos un porcentaje proporcional al consumo 
eléctrico de toda la zona continental, por medio los datos de la tabla 2 y 3. 
-Consumo total de la zona continental: 262.500 TJ (Tabla 2) 
-Consumo de combustibles en zona continental: 190.274 TJ (Tabla 3) 
 El cociente entre ambos datos será el porcentaje correspondiente al consumo de 
combustibles, resultando en 0,7248. La diferencia (0,2751) será el consumo de 
electricidad, es decir un 27,51%. Esta diferencia tan amplia viene dada por el uso de 
energía destinada a la calefacción, ya que esta zona climática conlleva temperaturas muy 
frías en invierno. 
Tabla 3: Consumos Térmico y Eléctrico según zona climática 
Aplicando el porcentaje de 27,51% al dato del consumo total anual de una 
vivienda, 19.666,6 kWh obtenido anteriormente, se resuelve que un hogar de estas 
características consumirá una media de 5.410,12 kWh al año de electricidad. 
Según un recuento realizado por el ayuntamiento de Tresjuncos en el año 2016 se 
supo que en dicha localidad viven 332 personas en un total de 130 viviendas, con lo que 
supondremos una media de 703.315,6 kWh anuales. 
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Por otro lado, la potencia consumida por el ayuntamiento y todos los servicios 
públicos vinculados a él, la conocemos mediante las facturas de la luz de tales contratos, 
que han sido facilitadas por el propio ayuntamiento de Tresjuncos, y que se adjuntan en 
los anexos de este proyecto. Hemos tenido en cuenta los consumos de la oficina del 
ayuntamiento, el centro de salud y el colegio de primaria; obteniendo un total de 6000 
kWh al año. 
Por lo tanto, teniendo en cuenta la demanda estimada de todas las viviendas del 
municipio y la potencia total contratada por el ayuntamiento; el valor final a tener en 
cuenta para calcular la potencia de la instalación fotovoltaica será de 709.315,6 kWh al 
año. En el apartado 3.4.0. Cálculo de la producción anual esperada de la Memoria de 
Cálculos hemos analizado que para cubrir esta demanda sería necesaria una instalación 
fotovoltaica con una potencia nominal de 400 kW.  
Así pues, con una instalación de esta magnitud, estaremos produciendo la suma 
de 768.325,82 kWh anuales. Al final de la memoria de este proyecto se incluye un estudio 
económico en el que se analizan los beneficios obtenidos por los excedentes energéticos 
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1.4.0. POTENCIAL FOTOVOLTAICO EN ESPAÑA 
Tal y como muestran los atlas de irradiación solar, España recibe una enorme 
cantidad de energía proveniente del Sol. Así lo han demostrado también las altas 
eficiencias mostradas por las plantas de generación solar ya implantadas en nuestro país. 
Como podemos observar en la siguiente figura (Imagen 1), la irradiación solar de que 
disponemos es realmente favorable para este tipo de instalaciones. 
 
Imagen 1: Irradiancia global media en España 
La energía solar llega desde el Sol a la Tierra en forma de radiación 
electromagnética, y se manifiesta de diversas formas como calor, luz o rayos ultravioleta. 
Esta radiación se puede aprovechar mediante dos métodos, uno de ellos, el de conversión 
térmica de alta temperatura, consiste en transformar la energía solar en energía térmica 
acumulada en un fluido calentado por medio de unos dispositivos conocidos como 
colectores. La otra manera de aprovechar la energía solar es la denominada conversión 
fotovoltaica que consiste en la transformación directa de la radiación solar en energía 
eléctrica empleando para ello placas solares formadas por células fotovoltaicas, las cuales 
han ido evolucionando progresivamente a lo largo de más de un siglo ganando mayor 
eficiencia en la producción de electricidad. Este proyecto será llevado a cabo por medio 
de la conversión fotovoltaica.  
Focalizando el estudio en el territorio español, se advierte que éste posee 
características excelentes para el desarrollo de la energía fotovoltaica, ya que se beneficia 
de elevada irradiación solar, amplias superficies aptas para instalaciones de gran 
envergadura y temperaturas moderadas, entre otros factores. 
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En el año 2012 se habían instalado en nuestro país un total de 4.529 MW. En la 
siguiente imagen se observa la cantidad de potencia instalada en cada comunidad 
autónoma.  
 
Imagen 2: Potencia fotovoltaica en España (2012) 
Sin embargo, los grandes cambios en el marco legislativo del sector, han aplacado 
indiscutiblemente el desarrollo de instalaciones fotovoltaicas. A pesar de ello, algunas 
comunidades de España, especialmente Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura, 
han seguido aumentando la cantidad de potencia instalada en centrales fotovoltaicas 
durante los últimos años. Esto puede comprobarse al comparar la Imagen 2, 
correspondiente al año 2012, con la que se presenta a continuación fechada en el final de 
año de 2016. 
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Imagen 3: Potencia fotovoltaica en España (2016) 
Mientras la mayor parte de comunidades autónomas han aumentado mínimamente 
su potencia fotovoltaica durante 4 años, las comunidades antes mencionadas continuaron 
incrementando su potencia notablemente. Castilla la Mancha y Extremadura instalaron 
alrededor de 20 MW, mientras que Andalucía desarrolló hasta 36 MW. Esto es debido en 
buena parte a la gran extensión territorial que poseen estas comunidades, así como a su 
situación geográfica, en la cual los índices de irradiación son mayores que en el resto de 
España durante todo el año. Estas características hacen que la rentabilidad de las 
instalaciones fotovoltaicas no se vea tan afectada a pesar de las limitaciones legislativas 
impuestas por el gobierno en los últimos años. 
En su conjunto, todos estos datos permiten apreciar cómo pese a los pocos 
incentivos que brinda la legislación actual, la tecnología fotovoltaica en la generación de 
energía eléctrica, continúa siendo una elección viable al resto de opciones que conocemos 
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2.1.0. EMPLAZAMIENTO 
La instalación fotovoltaica estaría situada en el término municipal de Tresjuncos 
en la provincia de Cuenca. A través de la página web del Catastro se han obtenido los 
datos de la parcela exacta donde se pretende construir la planta: 
  -Comunidad autónoma: Castilla la Mancha 
  -Provincia: Cuenca 
  -Municipio: Tresjuncos 
  -Parcela: Polígono 506 Parcela 42 EL TEJAR.  
  -Área: 286.253 m2 
  -Referencia catastral: 16225A506000420000SG  
 
A continuación, se muestra una vista aérea de la localización con el perímetro de 













Imagen 4: Localización de la parcela. (Google Maps) 
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Imagen 5: Perímetro de la parcela. (Google Maps) 
 
Imagen 6:. Perímetro de la parcela. (Sede electrónica del Catastro) 
La planta estaría ubicada dentro de la parcela 42 en el polígono 506. La referencia 
catastral es 16225A506000420000SG y las coordenadas son 39.694749, -2.741143. La 
elevación nominal del terreno sobre el nivel del mar oscila entre los 800 metros. Según la 
información del catastro, este terreno está destinado al cultivo de olivos de secano y el 
labradío secano.  
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La superficie ocupada por la totalidad de la instalación se prevé que será del orden 
de 12.000 m2. La planta se ubicará en la esquina noroeste de la parcela, puesto que en 
este lado se encuentra una línea de media tensión que conectará la instalación con las 
viviendas del pueblo. 
El acceso a esta ubicación puede ser realizado a través de un camino de tierra al 
cual se accede desde la CM-3011 y que es contiguo a la parcela en uno de sus tramos. 
 
2.2.0. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PLANTA FOTOVOLTAICA  
Una instalación fotovoltaica conectada a red es un sistema de generación de 
energía eléctrica que se enlaza al sistema de suministro eléctrico. Dicha instalación 
consiste a grandes rasgos en una serie de paneles fotovoltaicos interconectados, cuatro 
inversores y dos transformadores para la conexión a la red.  
En el ANEXO I: Croquis de la instalación se podrá consultar la representación 
gráfica en planta del proyecto. Este boceto de la planta sirve para determinar la 
localización de cada elemento, así como para justificar las distancias para el 
dimensionado del cableado. 
 
Imagen 7: Esquema general de una instalación fotovoltaica 
Como ya sabemos, la planta fotovoltaica tendrá una potencia nominal de 400 kW. 
La potencia pico de la instalación depende de la potencia pico de los módulos 
fotovoltaicos instalados, y del número de éstos. En nuestro caso, se van a instalar un total 
de 1520 módulos de 310 Wp, pudiendo llegar a alcanzar los 470,8 kWp: 
Potencia Nominal 400,00 kW 
Potencia Pico 470,80 kW 
   
 _______________________________________________________________________
   
   
 
  20 
La planta estará dividida en 4 bloques, cada uno contará con 380 módulos que se 
conectarán a un inversor de 100 kW para realizar la conversión de corriente.  
 Ud Potencia unitaria 
Inversores 4 100 kW 
Módulos fotovoltaicos 1520 310 W 
La conexión de la planta a la red eléctrica será trifásica, y para ello se emplearán 
dos transformadores de 250 kW que elevará la tensión a 20.000 V. 
 
2.3.0. IRRADIACIÓN 
Según los datos de la página http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/ la inclinación más 
óptima para los módulos fotovoltaicos en la ubicación donde se pretende construir la 
instalación es de 35º.  
Mediante las coordenadas geográficas de la parcela y la inclinación designada 
para los módulos fotovoltaicos, se han obtenido los datos de irradiación en unidades de 
Wh/m2 sobre el área de dicha parcela para un día de cada mes del año. La Tabla 4 también 
incluye los ángulos más óptimos de cada mes y la media mensual de la temperatura 
ambiente. 
Month Hh Hopt Iopt T24h 
Enero 2120 3610 63 4.3 
Febrero 3160 4760 56 4.6 
Marzo 4570 5730 43 7.9 
Abril 5520 5950 27 11.7 
Mayo 6540 6310 15 15.8 
Junio 7640 6990 6 20.7 
Julio 8010 7500 10 24.9 
Agosto 6930 7220 22 24.5 
Septiembre 5290 6400 38 19.6 
Octubre 3800 5370 51 14.4 
Noviembre 2450 4020 61 8.6 
Diciembre 1960 3510 65 5.3 
Year 4840 5620 35 13.5 
     
Hh: Irradiación en el plano horizontal (Wh/m2/día)  
Hopt: Irradiación óptima en el plano horizontal  (Wh/m2/día) 
Iopt: Inclinación óptima (º)    
T24h: Media diaria de temperatura (°C)   
Tabla 4: Datos de irradiación  
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2.4.0. MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 
El sistema fotovoltaico está compuesto de módulos fotovoltaicos policristalinos 
interconectados y colocados con la misma orientación e inclinación.  
Se han escogido los módulos CSUN310-72P ya que poseen una buena relación 
potencia-precio. Estos módulos son fabricados por CSUN y alcanzan una potencia 
máxima de 310 W (Potencia Nominal en condiciones estándar de medición: 1.000 W/m2 
y 25ºC). 
A continuación, en la Tabla 5 se muestran las especificaciones eléctricas más 
relevantes: 
Modulo CSUN 310-72P 
Energía máxima- Pmpp (W) 310 
Tolerancia postiva de la energía 0-3% 
Voltaje de circuito abierto - Voc (V) 44.8 
Corriente de cortocircuito - Isc ( A) 9.04 
Voltaje de máxima potencia - Vmpp (V) 36.1 
Corriente de máxima potencia - Impp (A) 8.58 
Eficiencia de los módulos 16.01% 
Tabla 5: Especificaciones eléctricas de los módulos FV 
En cada uno de los bloques, los módulos se dispondrán a lo largo de 19 líneas que 
contarán con 20 módulos en serie; siendo 722 V la tensión pico de trabajo. La salida de 
corriente continua entregada por los paneles fotovoltaicos convergirá a la entrada de un 
inversor y posteriormente de un transformador de potencia para adaptar la corriente a los 
parámetros que requiere la red eléctrica. 
En las siguientes tablas se muestran las características mecánicas así como una 
vista frontal y trasera de uno de los módulos: 
Dimensiones 1956 x 990 x 50 mm 
Peso 22,3 kg 
Marco Perfil de aluminio anodizado 
Cristal frontal Vidrio templado blanco de seguridad, 3,2 mm 
Encapsulación celular EVA (Etileno Acetato de Vinilo) 
Parte trasera Película compuesta 
Células Células solares policristalinas (156 x 156 mm) 
Caja de conexiones Corriente nominal ≥ 12 A, IP ≥ 65, TUV & UL  
Cable Longitud 900 mm, 1 x 4 mm2 
Conector MC 4/ compatible con MC 4 
 
Tabla 6: Especificaciones mecánicas de los módulos FV 
   
 _______________________________________________________________________
   
   
 
  22 
 
Imágen 8: Vista frontal y trasera del módulo FV 
 Por último, se adjuntan las curvas de potencia ofrecidas por estos módulos 
que figuran en el catálogo para diversos valores de irradiación. 
 
Imagen 9: Curvas de potencia de los módulos FV 
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2.5.0. ESTRUCTURA SOPORTE DE LOS MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 
Uno de los componentes imprescindibles en una instalación fotovoltaica para 
asegurar que la radiación solar se aprovecha de forma óptima es la estructura soporte. Su 
cometido es el de sostener los módulos solares, colocándolos con la inclinación más 
adecuada para que estos reciban la mayor cantidad de radiación posible. La estructura 
soporte deberá cumplir las características de diseño de la instalación y las pautas descritas 
en el Pliego de Condiciones Técnicas del Instituto para la diversificación y Ahorro de 
Energía (IDAE). 
Estas estructuras van a estar fijadas al suelo mediante anclajes, y están diseñadas 
para soportar el peso de los módulos además de las posibles sobrecargas generadas por la 
nieve y el viento. Dicha estructura tampoco se verá afectada por las dilataciones 
provocadas por aumentos de temperatura en las distintas estaciones del año. 
Cumpliendo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (R.E.B.T.), todas 
las estructuras soporte deben estar conectadas a una tierra común. 
La solución elegida para este proyecto pertenece a la empresa Goomax Solar, que 
cuenta con una gama muy variada de modelos. Es una estructura de acero al carbono 
empleada para soportar paneles fotovoltaicos en suelo. Estas estructuras de soporte son 
universales, por lo que son capaces de adaptarse a cualquier tipo de marco y de panel. Se 
ha optado por escoger un tipo de estructura que puede sujetar hasta 20 módulos 
fotovoltaicos. Recordamos que la disposición de los módulos irá conformada en líneas de 
20 módulos en serie. De esta forma reduciremos la superficie de colocación de los 
módulos y ahorraremos en cableado acortando las distancias entre los grupos de paneles 
solares y los inversores.  
 
Imagen 10: Estructura soporte 
Como hemos dicho anteriormente, la estructura se instalará con un ángulo de 35º 
para aprovechar al máximo la radiación del Sol. Los módulos irán colocados de forma 
horizontal tal y como se aprecia en la imagen anterior. Se dispondrán 4 filas horizontales 
de 5 módulos cada una. Puesto que cada soporte contará con 20 módulos, serán necesarias 
un total de 76 unidades.  
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Imagen 11: Distribución de módulos fotovoltaicos en la estructura 
A continuación, se muestra una tabla con las características principales de estas 
estructuras: 
Aplicación Terreno abierto 
Ángulo de elevación 5° - 40° 
Liquidación A solicitar 
Carga de nieve 1.5 Kn/m2 
Velocidad del viento Hasta 60m/s 
Módulo PV Con marco, Sin marco 
Orientación del módulo Vertical, horizontal 
Material Acero al carbono, AL6005-T5, SUS304 
Estándar AS/NZS 1170.2 SGS 
Tabla 7: Especificaciones mecánicas de la estructura soporte 
Según la página web https://datosclima.es/ la racha de viento más alta registrada 
entre 2013 y 2017 en la estación meteorológica de Osa de la Vega, un municipio a 5 km 
de distancia de Tresjuncos, ha sido de 22,5 m/s. Por lo tanto, sabemos que es una zona 
geográfica sin rachas de viento fuertes que no superarán el límite de 60 m/s indicado en 
las especificaciones de este tipo de estructuras.  
 
2.6.0. INVERSOR 
El generador fotovoltaico entrega potencia eléctrica en corriente continua. Toda 
instalación en conexión a red debe incluir, por tanto, inversores que se encarguen de 
transformar la electricidad generada a alterna, con las condiciones de tensión y frecuencia 
requeridas por la red eléctrica a conectar. 
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Imagen 12: Inversor 
El funcionamiento de los inversores es totalmente automático. A partir de que los 
módulos solares generan potencia suficiente, la electrónica de potencia implementada en 
el inversor supervisa la tensión, la frecuencia de red y la producción de energía. Cuando 
se alcanzan los valores nominales el aparato comienza a inyectar a la red. 
Así pues, los inversores trabajan de forma que toman la máxima potencia posible 
(seguimiento del punto de máxima potencia) de los módulos solares. Cuando la radiación 
solar que incide sobre los paneles no es suficiente para suministrar corriente a la red, el 
inversor deja de funcionar. Puesto que la energía que consume la electrónica procede de 
los paneles solares, por la noche el inversor sólo consume una pequeña cantidad energía 
procedente de la red de distribución de la compañía. 
Para este caso, son necesarios 4 inversores de 100 kW, de tal forma que si 
ocurriera alguna incidencia en uno de ellos aun contaríamos con 3 inversores para 
sustentar la demanda de energía, mientras que usando un solo inversor de 400 kW 
tendríamos total dependencia de su funcionamiento. El modelo seleccionado para este 
proyecto es el PVS800-57-0100kW-A y pertenece a la firma de ABB. En esta tabla 
extraída del catálogo conocemos sus principales características: 
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Tabla 8: Especificaciones del inversor 
Normalmente el inversor se desconecta cuando: 
• Fallo de red eléctrica: en caso de interrupción en el suministro de la red eléctrica, 
el inversor se encuentra en cortocircuito y por tanto se desconectará, no funcionando en 
ningún caso en isla, y volviéndose a conectar cuando se haya restablecido la tensión en la 
red. 
• Tensión fuera de rango: si la tensión está por encima o por debajo de la tensión 
de funcionamiento del inversor, este se desconectará automáticamente, esperando a tener 
condiciones más favorables de funcionamiento. 
• Frecuencia fuera de rango: en el caso de que la frecuencia de red esté fuera del 
rango admisible, el inversor se parará de forma inmediata, ya que esto quiere decir que la 
red está funcionando en modo de isla o que es inestable. 
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• Temperatura elevada: el inversor dispone de un sistema de refrigeración por 
convección y ventilación forzada. En el caso de que la temperatura interior del equipo 
aumente, el equipo está diseñado para dar menos potencia a fin de no sobrepasar la 
temperatura límite, si bien, llegado el caso, se desconectará automáticamente. 
 
2.7.0. CABLEADO 
La solución escogida para transportar la enería en los diferentes tramos de la planta 
ha sido de la empresa Prysmian Group, con cableado para todo tipo de instalaciones.  
El cableado de la instalación se dimensionará tratando de minimizar las caídas de 
tensión, así su sección garantizará una caída de tensión máxima de 1,5% en el tramo de 
corriente continua y de 1,5% para el de corriente alterna, siguiendo los términos del 
IDAE. A su vez, la longitud del cable será la mínima que permita la correcta disposición 
de los paneles sobre la estructura. Los cables se dispondrán de la siguiente forma: 
 
Tramos en corriente continua: 
Para el cableado de los ramales que conecta con las cajas CC, el cable escogido 
es el PV1-F (AS) con aislamiento HEPR y cubierta de EVA. Se dispondrán en bandejas 
ya que están especialmente diseñados para instalaciones fotovoltaicas, preparados para 
soportar las condiciones de la intemperie. Entre sus especificaciones destacamos las 
siguientes (al final de la memoria se adjunta el catálogo correspondiente): 
-Temperatura de servicio (instalación fija o móvil): -40 ºC, +120 ºC (20000 h); -
40 ºC, + 90 ºC (30 años). 
-Tensión nominal: 0,6/ 1 kV (tensión máxima en alterna: 0,7/1,2 kV, tensión 
máxima en continua: 0,9/1,8 kV). 
-Ensayo de tensión en alterna: 15 min, 6 kV. 
-Ensayo de tensión en continua: 15 min, 10 kV. 
-Otros ensayos eléctricos: resistencia de conductor, resistencia de aislamiento, 
resistencia superficial, ensayos de tensión… a 20 y 90 ºC sumergido en agua y a 120 ºC 
al aire. Ensayo de estabilidad en tensión continua: 10 días, 85 ºC, agua salada, 1,5 kV 
(EN 50305-6). 
 
Entre las cajas de corriente continua y el inversor se utilizará el cable con 
designación RZ1-K (AS) tal y como nos sugiere el catálogo para conducciones soterradas, 
puesto que entre este punto y la conexión con la red, la distribución de los cables se 
realizará por medio de tubos enterrados. Este tipo de cable cuenta con aislamiento de 
XLPE, tipo DIX3; y su cubierta se compone de AFUMEX Z1. Estas son algunas de sus 
especificaciones: 
– Norma constructiva: UNE 21123-4. 
– Temperatura de servicio (instalación fija): -40 ºC, +90 ºC. (Cable 
termoestable). 
– Tensión nominal: 0,6/1 kV. 
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– Ensayo de tensión en c.a. durante 5 minutos: 3500 V. 
 
Tramos en corriente alterna: 
Para la parte de cableado de CA, se utilizará también el cable RZ1-K (AS). En 
este caso se utilizarán tres conductores para cada fase y uno para el neutro. 
Cada tramo contará con las secciones correspondientes según la norma. Las 
diferentes líneas estarán marcadas con los colores normalizados: fases en marrón, negro 
y gris; neutro en azul y cable de protección; para las puestas de tierra, amarillo‐verde. 
Los cables cumplirán con lo establecido en el Reglamento Electrotécnico para 
Baja Tensión (REBT).  
 
Rejillas 
Para conducir el cableado de los ramales, se utilizará una bandeja tipo rejilla, así 
se permitirá una mayor circulación de aire entre los cables, permitiendo alcanzar una 
temperatura de 22° de operación menor en el cableado para una misma ubicación respecto 
al caso de utilizar bandejas convencionales o incluso perforadas ya que no solo la mayor 
ventilación es una ventaja en este tipo de bandejas del que hablamos, sino que también 
supone un factor positivo su reducido peso y por ello, el fácil manejo durante la 
instalación.  
De modo que para la instalación de este proyecto, se utilizará una rejilla aprobada 
para tal uso, en este proyecto hemos optado por Rejinorma de la firma Schneider Electric. 
Para recoger los cables de los ramales bastará con una bandeja de dimensiones 35x100 
con código 45 11 110. Serán necesarios al menos 40 metros de rejilla por cada 4 ramales 
(se adjunta en los anexos el catálogo con la información sobre la bandeja seleccionada). 
 
Zanjas para el cable enterrado 
Para los distintos tramos que se encuentran entre las cajas de conexión de los 
ramales y la conexión al centro de transformación de la instalación, el cableado será 
distribuido a través de una serie de tubos bajo tierra. Será necesario realizar una serie de 
zanjas, las cuales deberán excavarse de manera que se cumpla con el REBT, es decir, 
quedando el cable a una profundidad mínima de 60cm con un recubrimiento superior 
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Canalizaciones 
Para la instalación bajo tubo, se utiliza un sistema de tubo enterrado de doble 
pared, adecuados para la instalación enterrada directamente en el suelo sin protección 
adicional. Especialmente diseñados para la instalación de redes eléctricas. 
 
Imagen 13: Canalizaciones para cableado 
La finalidad principal de colocar los conductores de la planta a través de una red 
de tubos es protegerlos frente a la degradación derivada de los factores climatológicos y 
medioambientales, tales como el desgaste o los imperfectos que puedan causar roedores 
u otros animales en el aislamiento de los cables. La elección de los tubos se efectuará en 
función de la guía de BT-21, en ella se define la sección mínima teniendo en cuenta el 
número de conductores que discurren por su interior, así como sus secciones. Tal y como 
veremos en los apartados de dimensionado de cableado. 
 
2.8.0. PUESTAS A TIERRA 
Las puestas a tierra deben cumplir con lo establecido en la ITC-BT-18 del REBT 
se establecen principalmente con objeto de limitar la tensión que, con respecto a tierra, 
puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la actuación de las 
protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en los materiales 
eléctricos utilizados. 
La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección 
alguna, de una parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al 
mismo mediante una toma de tierra con un electrodo o grupos de electrodos enterrados 
en el suelo. 
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Imagen 14: Puesta a tierra de un módulo FV 
Mediante la instalación de puesta a tierra se deberá conseguir que en el conjunto 
de instalaciones, edificios y superficie próxima del terreno no aparezcan diferencias de 
potencial peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a tierra de las corrientes de 
defecto o las de descarga de origen atmosférico. 
 
 
Imagen 15: Puesta a tierra de una instalación fotovoltaica 
Los conductores de protección deben estar convenientemente protegidos contra 
deterioros mecánicos, químicos y electroquímicos y contra los esfuerzos 
electrodinámicos. 
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Además deben cumplir también las condiciones que impone para la puesta a tierra 
en el pliego de condiciones técnicas de instalaciones de energía solar fotovoltaica 
conectadas a red del IDAE. 
 
2.9.0. PROTECCIONES 
 En este apartado se pretende explicar los diferentes dispositivos de protección 
mediante los cuales vamos a asegurar el correcto funcionamiento de la instalación en cada 
una de sus partes, además de garantizar la seguridad de las personas que entren en 
contacto con estos elementos. 
 Así mismo, las cajas de conexión y los armarios de aparamenta recogerán las 
distintas líneas en paralelo para unificarlas y transportar finalmente toda la energía hacia 
la red de suministro. Por otro lado, también permitirán desconectar los diferentes circuitos 
para llevar a cabo tareas de mantenimiento. 
Cajas de conexiones 
 Las cajas de conexiones recogerán la energía producida por varios ramales para 
transferirlas posteriormente al armario de CC en el cual se unificará la corriente de un 
bloque fotovoltaico. Estas cajas cuentan con fusibles para proteger a cada ramal de las 
sobreintensidades que puedan producirse, además de un seccionador general de la caja  
El modelo escogido es STC4 40A perteneciente a la firma AMB. Cada caja 
recogerá 4 ramales, es decir una fila (exceptuando una de las filas, que tiene 3 ramales 
solo). Teniendo en cuenta que cada bloque se compone de 5 filas, serán necesarias 20 
unidades para cubrir toda la instalación. Las cajas se colocarán en la parte trasera de la 
estructura de uno de los ramales, lo más centrada posible con la fila. 
El cuadro está compuesto fundamentalmente por los siguientes elementos: 
- Módulo poliéster 380x380x225mm, IP 55 con placa de montaje aislante 
- Protector contra sobretensiones de continua clase 2 hasta 1000Vdc 
- Fusible.10x38 16A 900Vdc 
- Base portafusible UTE 10x38 carril 32A 1000Vdc 
- Seccionador hasta 900Vdc y 40A (1000Vdc de aislamiento) 
- Prensaestopas M16 
- Prensaestopas M20 
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Imagen 16: Caja de conexiones CC 
Armario de Corriente Continua 
El objetivo de los armarios de corriente continua se basa en unificar las diversas 
ramas de la instalación en un único punto, y así a través de un solo cable, transportar la 
potencia generada al inversor fotovoltaico. En el presente proyecto, se instalarán cuatro 
armarios, cada uno de ellos situado junto a un inversor. Del mismo modo, en el armario 
se sitúan todos los elementos de seguridad y operación necesarios entre el inversor y los 
generadores fotovoltaicos.  
El equipo de protección de corriente continua seleccionado para la entrada del 
inversor pertenece al fabricante Cahors, modelo ARF2-65-200A-5S-CIL40. Éste cuenta 
con los dispositivos de protección requeridos y con capacidad para conectar las 5 cajas 
que recogen los ramales. Fabricado de poliéster, reforzado con fibra de vidrio y 
ofreciendo un grado de protección IP66, es el modelo con mayor índice de estanqueidad, 
un aspecto vital para una buena protección frente a elementos situados a la intemperie. 
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Imagen 17: Armario CC 
En cuanto a las protecciones del armario, este cuenta con fusibles que protegerán 
ambos polos de cada caja con una intensidad de corte de 40 A. Además, será de vital 
importancia el uso de un interruptor de seccionamiento para poder aislar el generador 
fotovoltaico del inversor o realizar tareas de mantenimiento. Este último requiere de un 
poder de corte de hasta 722 V, optaremos por uno de 850 V figurado en el catálogo de 
Cahors. 
 
Armario de Corriente Alterna 
El armario de corriente alterna tiene la función de proteger eléctricamente la línea 
trifásica de salida del inversor hasta la entrada del transformador. Éste se compondrá de 
un interruptor magnetotérmico y un interruptor diferencial diseñados para soportar una 
corriente nominal de 195 A entregados por el inversor. De esta manera se garantizará una 
protección tanto del equipo como del personal que se exponga al contacto con este tramo 
de la instalación. Los armarios se instalarán junto al inversor, uno por cada bloque 
fotovoltaico. 
Siguiendo con la solución del caso de corriente contina, también se ha 
seleccionado el armario del fabricante Cahors, esta vez el modelo escogido es UNCA-
250A, que no cuenta con rearme automático del interruptor diferencial. Este consta de un 
grado de protección IP55, que no se ajusta a las limitaciones del Pliego de Condiciones 
Técnicas de Instalaciones Conectadas a Red implementado por el IDEA. Para solventar 
esto, los armarios tendrán que ser instalados en un cuadro general en el que no se vea 
afectado por agentes externos tales como partículas y especialmente el contacto con el 
agua. 
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Recapitulando, en base al PCT-C-REV del IDEA, toda la instalación de 
protecciones deberá cumplir lo indicado en el Real Decreto 1699/2011, del 18 de 
Noviembre, de esta manera, se avala la apropiada manipulación y seguridad de la planta 
y de las personas que estén involucradas en las labores requeridas.  
 
2.10.0. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 
El centro de transformación se encargará de inyectar la energía producida por la 
instalación fotovoltaica a la red eléctrica con los mismos parámetros de funcionamiento 
de dicha red. 
Un transformador es una máquina capaz de transformar la corriente alterna 
haciendo variar los valores de voltaje e intensidad, dejando la potencia y la frecuencia 
constantes, sin tener en cuenta las pérdidas. Los transformadores son imprescindibles en 
las instalaciones fotovoltaicas con conexión a red, puesto que la corriente debe adaptar su 
tensión a los valores con los que trabaje la red en cuestión.  
Para este proyecto, el transformador tendrá la labor de elevar la tensión 
proveniente del inversor con 400 V a la tensión de una red de suministro de 20.000 V. El 
modelo pertenece a la firma ABB y se trata de transformador trifásico tipo seco 
encapsulado, se ha escogido este transformador especialmente a las ventajas que se 
describen en el propio catálogo de ABB: 
Los más económicos: 
-Los que menos espacio necesitan  
-Los que menos trabajo de ingeniería civil precisan  
-No requieren características de seguridad especiales (detección de incendios)  
-Exentos de mantenimiento  
-Una vida útil de los transformadores más larga gracias a un bajo envejecimiento 
térmico  
-Puede instalarse cerca del lugar de consumo reduciendo las pérdidas de carga  
-Un diseño óptimo sujeto a mejoras constantes tan pronto como se dispone de 
nuevos materiales  
-Se fabrican con un alto rendimiento productivo en plantas industriales de ABB 
especializadas  
Son seguros y respetan el medio ambiente: 
-Contaminación medioambiental reducida  
-Sin riesgo de fugas de sustancias inflamables o contaminantes  
-Fabricación segura para el medio ambiente (sistema cerrado)  
-Apropiados para zonas húmedas o contaminadas  
-Sin peligro de incendio  
-Los transformadores son incombustibles  
-Alta resistencia a los cortocircuitos  
-Gran capacidad para soportar sobrecargas  
-Buen comportamiento ante fenómenos sísmicos  
   
 _______________________________________________________________________
   
   
 
  35 
-Capaces de soportar las condiciones más duras de balanceo y vibraciones  
-Impactos medioambientales mínimos  
-Alto reciclado (90 %) 
 
En la siguiente tabla se recogen las características y las distintas gamas en función 
de la potencia que se necesite transformar para una tensión máxima de hasta 24 kV: 
 
Tabla 9: Características de los transformadores 
 Puesto que la potencia nominal de la instalación está considerada en 400 kW y la 
potencia pico es del orden de 470 kW, será necesario al menos un transformador de 500 
kVA de potencia nominal. Sin embargo, para no tener dependencia absoluta de una sola 
máquina se escogerán 2 transformadores de 250 kVA, cada uno de ellos recogerá la 
energía producida por dos bloques fotovoltaicos. 
 
2.11.0.  EQUIPO DE MEDIDA 
Es necesario que el contador que escojamos sea bidireccional para poder 
cuantificar la cantidad de energía que se vierte a la red y la que es demandada. Este aparato 
de medida estará instalado a la salida de la instalación. 
El contador se instalará para medir tanto la energía generada numéricamente en 
(kWh) que sea vertida a la red de suministro como la cantidad de energía que se solicite 
a la red cuando la instalación fotovoltaica no esté generando electricidad. De esta manera 
se podrá facturar a las compañías eléctricas por los excedentes energéticos vendidos así 
como por las demandas del municipio en las situaciones que sea necesario. 
El contador escogido para la instalación fotovoltaica es el modelo ME4zrt de la 
empresa Schneider-Electric: contador de corriente trifásica con o sin neutro, contador 
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3.1.0.  DIMENSIONADO DEL GENERADOR FOTOVOLTAICO 
 
En primer lugar, va a determinarse la configuración de la planta, para ello se va a 
calcular el número total de placas fotovoltaicas que vamos a necesitar en función de los 
valores de los inversores y los módulos escogidos. Dicho cálculo será efectuado para uno 
de los 4 bloques en los que está dividida la instalación, recordamos que a cada bloque 
corresponde a un inversor de 100 kW. 
El número máximo de placas CSUN 310-72P, a partir de la potencia máxima que 
puede admitir el inversor es: 
Nºmáx de placas= Pp (inversor) / Pp (módulo FV) 
Donde: 
Pp (inversor) = 120 kWp 
Pp (módulo FV) = 310 Wp 
Obtenemos que el número máximo de placas admisible por el inversor es 387,10 ≈ 387 
módulos FV. 
Según las especificaciones del inversor PVS800-57-0100kW-A el rango de 
tensión de trabajo de c.c. en la entrada se sitúa entre 405 V y 750 V. En cuanto a la tensión 
máxima, este inversor admite hasta 900 V. Recordamos que tal y como exige el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión de España, el límite de tensión nominal que 
un inversor puede alcanzar se estipula en 1000 V; de cualquier otro modo, no se 
considerará una instalación de Baja Tensión. 
Mediante estos últimos datos hallaremos los valores máximo y mínimo de placas 
en serie que pueden ser configurados a la entrada del inversor. 
Comprobamos que la tensión de máxima potencia del módulo CSUN 310-72P es 
de 36,1 V, que es el valor de tensión que entregará la placa en las condiciones más óptimas 
de trabajo. Ahora determinaremos el valor máximo de placas en serie para el inversor: 
Nºmáx placas en serie = Ucc mpp (inversor) / Vmpp (módulo FV) 
Donde: 
Ucc mpp (inversor) = 750 V 
Vmpp (módulo FV) = 36,1 V 
 
Obtenemos un valor máximo de 20,78 ≈ 20 placas en serie. 
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El segundo valor límite de placas en serie se determina mediante el resultado entre 
la tensión máxima que admite el inversor en su entrada y la tensión de vacío de la placa, 
la cual no es una tensión de trabajo puesto que el módulo no entrega energía en vacío: 
Nºlímite placas en serie = Ucc máx (inversor) / Voc (módulo FV) 
Donde: 
Ucc máx (inversor) = 900 V 
Voc (módulo FV) = 44,8 V 
Obtenemos un valor máximo de 20,09 ≈ 20 placas en serie. 
Por lo tanto, cada línea se compondrá de 20 módulos fotovoltaicos conectados 
en serie, en caso de que alguno de los dos anteriores datos hubieran sido diferentes se 
habría optado por el más restrictivo. 
Ahora vamos a calcular el número de líneas en paralelo y por lo tanto el número 
total de módulos que se conectarán a cada inversor: 
Nº líneas en paralelo = Nºmáx de placas / Nºlímite placas en serie 
Donde: 
Nºmáx de placas = 387 
Nºlímite placas en serie = 20 
Obtenemos un total de 19,35 ≈ 19 líneas en paralelo. Y multiplicando este valor 
por el número de placas en serie nos da un total de 380 módulos por bloque. Como se 
ha determinado una instalación con 4 bloques: 
Nº total de módulos FV = 380 * 4 = 1.520 
La instalación contará con la suma de 1.520 módulos fotovoltaicos. Estos estarán 
fraccionados en 4 bloques diferentes con un inversor de 100 kW. Cada bloque lo 
compondrán 19 líneas con 20 placas en serie. 
Ahora podemos conocer la potencia pico que alcanzará la instalación: 
Pp (instalación) = 1.520 * 310 = 471,2 kW 
 Comprobamos que la tensión pico de trabajo de la planta se mantiene en 
el rango de tensión del inversor (405 – 750 V): 
Vp (línea) = 20 * 36,1 = 722 V 
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Por último, un criterio de diseño que ha de cumplir la instalación para evitar 
grandes caídas de tensión en las líneas es que la corriente máxima de entrada al inversor 
no debe sobrepasar los 200 A: 
Imás (líneas) = Ip (módulo FV) * Nº líneas en paralelo 
Donde: 
Ip (módulo FV): 8,58 A 
Nº líneas en paralelo: 19 
Obtenemos un valor máximo de 163 A a la entrada de cada inversor. 
 
 
3.2.0.  DISTANCIA ENTRE MÓDULOS 
 
La separación entre módulos fotovoltaicos se ha determinado mediante el 
siguiente proceso.  
En primer lugar, el cálculo de esta distancia debe hacerse para la situación más 
desfavorable, esto es, en el solsticio de invierno, que es cuando el Sol se encuentra con 
un ángulo menor respecto la horizontal. En dicho momento, las sombras que proyecta el 
Sol sobre el terreno son más alargadas. Para determinar el ángulo (h) con que el Sol 
proyecta su radiación con el plano horizontal de nuestra localización emplearemos la 
siguiente fórmula:  
 
Siendo: 
Φ = latitud del lugar  
δ = declinación solar (ángulo entre la línea Sol-Tierra y el plano ecuatorial 
celeste) 
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Imagen 18: Ángulo de la radiación solar 
Donde: 
Φ = 39,69º  
δ = 23,45º 
Y por lo tanto h = 26,86º 
 
En otro orden de cosas, la parcela sobre la que se pretende construir esta 
instalación tiene una leve declinación que es conveniente tener en cuenta y que afectará 
a la distancia mínima entre módulos. Con la ayuda de la herramienta Google Earth, se ha 
estimado el ángulo de declinación comprobando el perfil topográfico a lo largo de 200 
metros. El extremo norte parte de una cota de 811 metros y desciende hasta los 801, es 
decir, 10 metros de diferencia. 
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Imagen 19: Declinación del terreno (Google Earth) 
 
Realizando una sencilla regla trigonométrica se obtiene que el ángulo (i) de este 
declive es igual a 2,862 º. 
Para finalizar, según el IDAE, la fórmula correspondiente al cálculo de distancias 
mínimas entre módulos fotovoltaicos es la siguiente: 
 
El problema se representa gráficamente de la siguiente forma: 
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Imagen 20: Cálculo de distancia entre módulos con declive 
Siendo: 
d = Distancia mínima entre módulos 
L = Ancho del módulo fotovoltaico (en nuestro caso serán 4 módulos) 
α = Ángulo de inclinación óptima del módulo 
h = Altura solar 
i  = Inclinación del terreno 
 
Donde: 
L = 4*0,99 = 3,96 m 
α = 35º 
h = 26,86º 
i  = 2,86º 
Sustituyendo los valores, el resultado de la distancia mínima es de 8,80 metros. 
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3.3.0.  DIMENSIONADO DEL CABLEADO 
Para dimensionar el cableado de la instalación nos basaremos en el marco 
normativo actual. El cableado se divide en dos partes principales que más tarde serán 
desglosadas, el correspondiente a la parte de corriente continua y el de corriente alterna. 
Para determinar el tipo de cable y su sección se emplearán los dos siguientes criterios y 
en cada caso se escogerá el que resulte más restrictivo: 
• Según el ITC-BT40 y UNE 20460-7-712 la corriente máxima admisible por un cable 
no debe superar en un 25 % el máximo de la corriente que sea capaz de producir. 
• Siguiendo las indicaciones del ITC-BT40, la caída de tensión máxima admisible en una 
sección no debe superar el 1,5 %. 
 
Cableado de corriente continua 
1. Cableado entre caja de conexiones y módulos 
Los módulos se cablean entre sí hasta completar la serie y son llevados a la caja 
de conexiones. Mientras que los paneles cuentan con cables de conexión de longitud 0,9 
metros y 4 mm2, será necesario determinar el resto del cableado de CC.  
Como antes se ha dicho, se aplicarán los dos criterios para determinar la sección 
del cableado y se escogerá el más restrictivo. En relación al criterio de la caída de tensión 
máxima permitida, en el cableado de corriente continua no debe sobrepasar del 1,5%. 
Para que esto no ocurra, la caída de tensión tiene que estar repartida en tres tramos 
diferentes, ya que los módulos conectarán con la caja de conexiones, esta última con el 
armario de CC y finalmente con el inversor. Respectivamente se van a aplicar los 
porcentajes de 0,5%, 0,6% y 0,4%. 
Como aclaración, a la hora de referirnos a la disposición de los ramales, usaremos 
el término fila para el conjunto de ramales en paralelo con la horizontal y columnas para 
los que estén alineados perpendicularmente con esta. 
Criterio de máxima corriente admisible: 
La corriente máxima admisible se produce al alcanzarse la temperatura máxima 
en la instalación. El cable escogido deberá soportar una corriente de un 25% mayor que 
la máxima intensidad que pueda llegar a generarse en dicho tramo, tal y como nos indica 
la norma UNE 60364‐7‐712. 
Imax-string ≥ 1,25 * Ipico = 1,25 * 8,58 = 10,725 A 
Siendo: 
Imax-string: Máxima intensidad que debe soportar el cable 
Ipico (módulo FV): Intensidad de cortocircuito del módulo 
   
 _______________________________________________________________________
   
   
 
  44 
La siguiente tabla nos indica la Intensidad máxima admisible en cables eléctricos 
para conexiones de placas o paneles fotovoltaicos según los criterios de la norma AENOR 
EA 0038. Nuestro caso se corresponde con la columna de cables al aire libre a una 
temperatura de 60 ºC. 
 
Tabla 10: Secciones e intensidad máxima admisible 
Comprobamos que la corriente obtenida de 10,725 A será soportada por una 
sección de 1,5 mm2, sin embargo, como veremos en el siguiente apartado, el criterio de 
caída de tensión máxima será más restrictivo con la sección. 
Criterio de caída de tensión máxima: 
Para concretar, recordamos que las distancias entre los módulos y la caja de 
conexiones serán de 10 y 25 metros según si el ramal está situado en las columnas 
centrales o en las del exterior, sin embargo, las secciones de los cables serán las mismas 
ya que las diferencias no son muy grandes. La siguiente expresión matemática nos 
muestra el resultado: 
Sstring = (2*Lstring*Ipico )/( ΔV(%)/100*𝜎(Tmax)*N𝑠Vmod) 
Siendo: 
L𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔: Distancia entre las líneas y la caja de conexiones;  25 m 
Ipico: Valor total de la corriente de una línea; 8,58 A 
Δ𝑉(%): Porcentaje de la caída de tensión máxima; 0,5 % 
𝜎(𝑇𝑚𝑎𝑥 ): Conductividad del cobre a 90ºC; 44m/Ω·m2 
N𝑠Vmod: Tensión de cada línea (20 módulos en serie); 722 V 
 
Obteniendo como resultado: S𝒔𝒕𝒓𝒊𝒏g ≥  2,70 mm2 
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Por lo tanto, la sección del cable que escogeremos según la tabla anterior será de 
4 mm2 con una intensidad máxima de 55 A. 
 
2. Cableado entre cajas de conexiones y armario de CC.  
El procedimiento para resolver la sección de este tramo será idéntico al caso 
anterior. Ahora hay que recoger la corriente de 5 cajas de conexiones. Las distancias ahora 
serán de 20 metros en el caso de la fila de en medio, 30 para las dos filas intermedias y 
40 metros para las dos filas exteriores. Cabe comentar que una de las cajas llevará 3 
ramales y no 4, como el resto de cajas, pero para normalizar el caso y puesto que 
conducirá menos corriente, se le aplicará el mismo criterio. 
Criterio de máxima corriente admisible: 
Imax-caja-CC ≥ 1,25 * Ipico N = 1,25 * 8,58 * 4 = 42,9 A 
 
Comprobamos que la corriente obtenida de 42,9 A será soportada por una sección 
de 4 mm2. 
Criterio de caída de tensión máxima: 
Scaja-CC = (2*Lcaja-CC*Icaja-CC )/( ΔV(%)/100*𝜎(Tmax)*N𝑠Vmod) 
Siendo: 
Lcaja-CC: Distancia entre las líneas y la caja de conexiones; 20, 30 y 40 m 
Icaja-CC: Valor total de la corriente de una línea; 4 * 8,58 A 
Δ𝑉(%): Porcentaje de la caída de tensión máxima; 0,6 % 
Obteniendo como resultados para cada caso:   
Scaja-CC ≥  7,20 mm2 (20 m);  
Scaja-CC ≥  10,80 mm2 (30 m);  
Scaja-CC ≥  14,40 mm2 (40 m); 
Hemos realizado el cálculo para 3 distancias diferentes y asignando los siguientes 
valores según la tabla con la que estamos trabajando, serían necesarios un cable de 10 
mm2 y cuatro cables de sección de 16 mm2. Para realizar pedidos más homogéneos y 
puesto que solo se da un caso con sección de 10 mm2, todos los cables de este tramo serán 
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3.  Cableado entre armario CC y el inversor.  
El procedimiento para resolver la sección de este tramo será idéntico a los 
anteriores casos. En este caso, desde el armario de CC conduciremos la corriente de las 5 
cajas hasta el inversor con una longitud del cable de 5 metros. 
Criterio de máxima corriente admisible: 
Imax-CC-inv ≥ 1,25 * I CC  = 1,25 * 163 = 203,75 A 
 
Comprobamos que la corriente obtenida de 203,75 A será soportada por una 
sección de 35 mm2. 
Criterio de caída de tensión máxima: 
SCC-inv = (2*LCC-inv*ICC )/( ΔV(%)/100*𝜎(Tmax)*N𝑠Vmod) 
Siendo: 
LCC-inv: Distancia entre el armario CC y el inversor; 5 m 
ICC: Valor total de la corriente de un bloque; 163 A 
Δ𝑉(%): Porcentaje de la caída de tensión máxima; 0,4 % 
Obteniendo como resultado: SCC-inv ≥  12,82 mm2 
 
Por lo tanto, seguiremos el criterio de la corriente máxima admisible por ser más 
restrictivo, se empleará un cable con una sección de 35 mm2. 
 
Cableado de corriente alterna 
El cálculo de la sección será distinto al de los casos anteriores ya que ahora 
estamos trabajando en corriente alterna, sin embargo, los criterios que usaremos serán los 
mismos. La máxima caída de tensión que puede existir en toda la línea de CA es, como 
en el caso de CC, el 1,5% de la tensión nominal. En este caso contamos con dos tramos 
diferentes (del inversor al armario de CA, y de este al transformador) y le asignaremos 
unos porcentajes a cada uno de ellos en función de las distancias que tengan. 
Respectivamente se ha asignado un 0.3% y un 1.2%. Las distancias serán las mismas en 
todos los casos. 
1.  Cableado entre el inversor y el armario CA 
El cableado de esta sección está formado por las líneas de corriente alterna que 
parten del inversor y llegan al armario de CA, en donde se instalarán las protecciones para 
el sistema trifásico. La distancia entre los inversores y el armario será de 5 metros. 
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Criterio de máxima corriente admisible: 
Puesto que se suponen unas condiciones de operación similares a la de la parte de 
CC, se recurre a la tabla A52-1 bis de la norma UNE 20460-5-523, para la selección de 
la sección. 
 
Tabla 11: Secciones e intensidad máxima admisible según aislamiento 
Al igual que en CC, según el ITC-BT40 el cableado debe ser capaz de soportar un 
máximo de corriente del 125% del máximo teórico. 
Imax-inv-CA ≥ 1,25 * I CA_nom  = 1,25 * 195 = 243,75 A 
 
Donde: 
𝐼CA_nom: Intensidad nominal a la salida del inversor; 195 A 
Por lo tanto, según este criterio la sección necesaria sería de 95 mm2 que puede 
soportar hasta 271 A. 
 
Criterio de caída de tensión máxima: 
La expresión para el cálculo de la sección de conductor en corriente alterna es la 
siguiente: 
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SCA-inv = (√3*LCA*Iinv* cos 𝜑)/( ΔV(%)/100*𝜎(Tmax)*Vinv-L) 
Siendo: 
LCA: Longitud hasta el armario CA; 5 m 
Iinv: Intensidad nominal a la salida del inversor; 195A 
cos 𝜑1: Valor proporcionado por el fabricante; 1 
ΔV(%): Máxima caída de tensión admisible; 1.2% 
𝜎(Tmax): Conductividad del cobre a 90ºC; 44m/Ω·m2 
Vinv-L: Tensión de conexión a la red trifásica; 400V 
Obteniendo que SCA-inv(1)  = 63,96 mm2. 
Por lo tanto, la sección adecuada para este tramo, según la normalización, será de 95 
mm2. 
 
2. Cableado entre el armario CA y el transformador 
Al igual que en el primer tramo de CA, se utilizarán las mismas expresiones. En 
este caso la distancia a recorrer es menor puesto que el armario de protecciones CA se 
ubica junto al transformador. 
Criterio de máxima corriente admisible: 
El resultado será idéntico al caso anterior, es decir 95 mm2. 
Criterio de caída de tensión máxima: 
SCA-inv = (√3*Linv*Iinv* cos 𝜑1)/( ΔV(%)/100*𝜎(Tmax)*Vinv-L) 
Siendo: 
Linv: Longitud hasta el transformador; 35m 
ΔV(%): Máxima caída de tensión admisible; 1.2% 
Obteniendo que SCA-inv(1)  = 111,94 mm2. 
En este caso emplearemos el resultado obtenido por el criterio de máxima 
intensidad admisible, 120 mm2. 
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En cuanto al tramo que une el centro de transformación con la red, la línea de 
acometida se realiza con cables de aluminio y la sección será determinada por la compañía 
distribuidora a la que pertenezca el tendido eléctrico. 
En la tabla 12 se recogen todas las secciones que emplearemos en cada caso: 
TRAMOS Sección (mm2) 
(1) Ramal-CajaCC 4 
(2) CajaCC-ArmarioCC 16 
(3) ArmarioCC-Inversor 35 
(4) Inversor-ArmarioCA 95 
(5) ArmarioCA-Transformador 120 
Tabla 12: Secciones de cada tramo 
 
Canalizaciones 
A continuación, vamos a determinar la sección de las canalizaciones que llevarán 
los conductores en los tramos requeridos:  
 
Tabla 13: Diámetro exterior de los tubos según el número de conductores 
Siguiendo con la numeración propuesta en la tabla 12 del apartado anterior se 
concluye para cada caso lo siguiente: 
-(2): Para un conductor de sección 16 mm2 el diámetro del tubo será de 16 mm. 
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-(3): Para un conductor de sección 35 mm2 el diámetro del tubo será de 25 mm. 
-(4): Para 4 conductores de sección 95 mm2 el diámetro el tubo será de 63 mm. 
-(5): Para 4 conductores de sección 120 mm2 el diámetro del tubo será de 75 mm. 
 
Puestas a tierra 
Para el dimensionado de la puesta a tierra de cada tramo, emplearemos las 
condiciones que nos asigna el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y optaremos 
por la sección más indicada para cada caso.  
La sección de los conductores de protección será la indicada en la tabla 14, o se 
obtendrá por cálculo conforme a lo indicado en la Norma UNE 20.460 -5-54 apartado 
543.1.1. 
 
Tabla 14: Sección mínima de los conductores de protección 
Puesta a tierra (1): Módulos fotovoltaicos 
Los cables empleados en este tramo tienen una sección de 4 mm2 , siguiendo el 
REBT las puestas a tierra deben de tener una sección mínima de 6 mm2 por lo que esta 
será la sección impuesta para este tramo. 
Puesta a tierra (2): CajaCC-ArmarioCC 
La sección del cableado en este tramo es de 16 mm2 por lo que siguiendo con la 
tabla 14, la sección corresponde a 16 mm2. 
Puesta a tierra (3): ArmarioCC-Inversor 
La sección del cableado en este tramo es de 35 mm2 por lo que siguiendo con la 
expresión 16 < S ≤ 35 que marca el REBT, la sección deberá ser de 16 mm2. 
Puesta a tierra (4): Inversor-ArmarioCA 
La sección del cableado en este tramo es de 95 mm2 por lo que siguiendo con la 
expresión S/2 que marca el REBT, obtendremos una sección de 47,5 mm2, que siguiendo 
los criterios de normalización de las secciones corresponde a 50 mm2. 
Puesta a tierra (5): ArmarioCA-Transformador 
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La sección del cableado en este tramo es de 120 mm2 por lo que siguiendo con la 
expresión S/2 que marca el REBT, obtendremos una sección de 60 mm2, que siguiendo 
los criterios de normalización de las secciones corresponde a 70 mm2. 






Tabla 15: Secciones de las Puestas a tierra 
 
 
3.4.0.  CÁLCULO DE LA PRODUCCIÓN ANUAL ESPERADA 
Realizaremos el cálculo de la producción de la planta mediante el siguiente 
método. Estos cálculos han sido realizados para estimar la cantidad de energía que la 
instalación deberá entregar para cubrir la demanda del municipio, y, por lo tanto, 
determinar así su potencia nominal.  
Para calcular la producción anual de la instalación nos basaremos principalmente 
en el documento Pliego de Condiciones Técnicas para Instalaciones Conectadas a Red, 
realizado por el IDAE, y en el concepto de HES (Horas Equivalentes de Sol). Este último 
se extrae directamente de las instalaciones fotovoltaicas ya construidas y en 
funcionamiento, a partir de sus datos reales de producción. Las HES es el primer tema 
que abordaremos y nos va a permitir determinar un rendimiento orientativo de la planta. 
En nuestro caso, y por mera casualidad, a menos de 10 km de Tresjuncos está 
ubicada la planta Dulcinea Solar, una instalación de 30 MW que lleva ya algunos años 
de funcionamiento. A través de la página Avanzalia conocemos que las HES de esta 
planta corresponden a la cifra de 1.700 al año. 
Según el B.O.E. Real Decreto – Ley 14/2010 fechado el 23 de octubre, una 
instalación fija situada en zona IV tiene una media de 1.632 horas equivalentes de 
referencia al año. En la Imagen 21 comprobamos que el municipio, en azul, se localiza 
en una zona IV:  
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Imagen 21: Zonas del territorio español según su irradiación 
Por ser más restrictiva, emplearemos la información facilitada por el B.O.E. de 
1.632 HES al año. Retomando los datos sobre irradiación expuestos en la Tabla 4, 
hemos sumado una media de 2.020 kWh/m2 a lo largo de un año en esta localidad. Este 
dato dividido entre el factor de irradiación de referencia GCEM = 1 kW/m
2, nos indica el 
número de HES al año que podríamos obtener en una instalación ideal. Efectuando la 
siguiente fracción conocemos el rendimiento de la planta: 
Ƞ = 1.632 / 2.020 = 0,8079 
Este será el rendimiento o PR (como definiremos a partir de ahora) de la 
instalación a lo largo de todo un año. 
Según el IDAE, la fórmula que nos va determinar la producción anual es la que 
se muestra a continuación: 
 
Siendo: 
Ep = Estimación de la energía producida por la instalación. 
Gdm (α,β) = Valor medio mensual y anual de la irradiación diaria sobre el plano      
del generador en kWh/(m2·día), y en el que se hayan descontadas las pérdidas por 
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sombreado en caso de ser éstas superiores a un 10 % anual. El parámetro α 
representa el azimut u orientación del módulo (0º) y β la inclinación del módulo 
respecto la horizontal (35º). Este dato ha sido facilitado por la Agencia Estatal de 
Meteorología. 
Pmp = Potencia pico del generador. 
PR = Rendimiento energético de la instalación o “performance ratio”. Se refiere 
a la eficiencia de la instalación en condiciones reales de trabajo, que tiene en 
cuenta las pérdidas del cableado, inversor, temperatura de los módulos, 
suciedad, entre otras. Sin embargo, para obtener este resultado nos basaremos en 
datos reales de otras instalaciones similares como hemos descrito anteriormente, 
mediante las HES. 
GCEM = 1 kW/m2; Irradiancia de referencia para efectuar correctamente el 
cálculo. 
 Conocemos el valor de la demanda anual de energía eléctrica que precisa el 
municipio de Tresjuncos, esto es 709.315,6 kWh. Despejando la potencia pico del 
generador en la fórmula anterior obtenemos de resultado: 
Pmp = [ Ep * GCEM ] / [ Gdm (α,β) * PR ] = 434,63 kWp 
Donde: 
Ep = 709.315,6 kWh 
Gdm (α,β) = 2.020 kWh/m2 
PR = 0,8079 
GCEM = 1 kW/m2 
 Para lograr esta potencia pico, será suficiente una potencia nominal de 400 kW. 
La instalación de este proyecto se ha diseñado especialmente de forma que alcance la 
potencia pico de 470,80 kWp. Del mismo modo, vamos a calcular la energía total que 
sería capaz de producir la planta a lo largo de un año. 
Ep = [ Gdm (α,β) * Pmp * PR ] / GCEM = 768.325,82 kWh 
 
ACLARACIONES: 
 Cabe concretar que el rendimiento de la planta nunca tendrá un valor fijo a lo 
largo del año, puesto que las pérdidas del cableado y toda la aparamenta eléctrica se van 
a ver incrementadas con el calor. De modo que. en los meses más próximos al verano, 
aunque se disponga de mayor irradiación al día, también aumentarán las pérdidas 
debidas al calor. Para asegurar que el PR de la planta sea igual o superior al que se ha 
previsto, este proyecto se ha elaborado poniendo especial atención en el rendimiento de 
los inversores y los módulos fotovoltaicos elegidos. 
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4.1.0.  PRESUPUESTO 
Presupuesto de Ejecución de Material (P.E.M.) 
El PEM es la suma de todos los costes de las distintas partes que componen la 
instalación fotovoltaica así como los gastos de construcción y transporte. Es 
fundamental señalar que en este presupuesto estarían incluidos algunos costes que no se 
han analizado en este proyecto, tales como el estudio de seguridad y salud, la conexión 






Precio (€) Coste (€) 
CSUN310-72P 1520          260,370          395.762,40    
 




Precio (€) Coste (€) 
Goomax Solar Carbon Steel 76          293,000            22.268,00    
 




Precio (€) Coste (€) 
PVS800-57-0100kW-A  4     17.600,000            70.400,00    
 
   
CABLEADO Cantidad (m) Precio (€/m) Coste (€) 
PV1-F (AS) 4 mm2 1400              2,085              2.919,00    
PV1-F (AS) 6 mm2 (PAT) 500              2,761              1.380,50    
RZ1-K (AS) 16 mm2 1300              2,871              3.732,30    
RZ1-K (AS) 16 mm2 (PAT) 60              2,871                 172,26    
RZ1-K (AS) 35 mm2 100              6,173                 617,30    
RZ1-K (AS) 16 mm2 (PAT) 20              2,871                   57,42    
RZ1-K (AS) 95 mm2 100            15,762              1.576,20    
RZ1-K (AS) 50 mm2 (PAT) 20              8,731                 174,62    
RZ1-K (AS) 120 mm2 500            20,160            10.080,00    
RZ1-K (AS) 70 mm2 (PAT) 10            12,044                 120,44    
TOTAL:         20.830,04    
 
   
CANALIZACIONES Cantidad (m) Precio (€/m) Coste (€) 
Rejinorma (45 11 110) 35x100 960              6,000              5.760,00    
Tubo 40 mm 1400              0,860              1.204,00    
Tubo 63 mm 400              1,900                 760,00    
Tubo 90 mm 500              2,770              1.385,00    
TOTAL:           9.109,00    
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Precio (€) Coste (€) 
STC4 40A  20          255,000              5.100,00    
ARF2-65-200A-5S-CIL40 4          870,000              3.480,00    
UNCA-250A 4          670,000              2.680,00    
TOTAL:         11.260,00    
 




Precio (€) Coste (€) 
ABB IP 00 2     22.350,000            44.700,00    
 
   
COSTE DEL MATERIAL (CM):       574.329,44    
 
PEM Porcentaje del CM Coste (€) 
Instalación y transporte 10,00%         57.432,94    
Ingeniería 2,00%         11.486,59    
TOTAL:         68.919,53    
    
PEM:       643.248,97    
 
Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) 
Para elaborar el PEC tendremos en cuenta los gastos generales (13%) y el 
beneficio industrial (6%) de la empresa contratada para llevar a cabo la construcción de 
la planta. Estos porcentajes pueden variar. 
PEC Porcentaje del PEM Coste (€) 
Gastos generales 13,00%         83.622,37    
Beneficio industrial 6,00%         38.594,94    
TOTAL:       122.217,30    
    
PEC:       765.466,28    
 
Presupuesto Total (PT) 
 Ahora vamos a calcular el presupuesto final teniendo en cuenta el IVA.  
PEC Porcentaje del PC Coste (€) 
IVA 21,00%       160.747,92    
    
PT       926.214,20    
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4.2.0.  VIABILIDAD DEL PROYECTO 
Antes de empezar a desarrollar el estudio de viabilidad sobre este proyecto 
conviene recordar dos puntos referentes a los pagos en la nueva factura de la luz para 
instalaciones fotovoltaicas mayores de 100kW: 
-Un término fijo completo por tener acceso a la red, en el que se asumen los costes de 
servicio y mantenimiento de la red, y otros peajes. 
-Un término variable en función de la energía consumida de la red. 
Resulta complejo llevar a cabo una estimación del término variable de la factura 
de la luz debido a que esta norma entró en vigor hace menos de dos años y no han podido 
hacerse estudios exhaustivos sobre las consecuencias. Este será un punto importante para 
determinar la viabilidad económica del proyecto y estará directamente relacionado con la 
legislación vigente. También, hay que destacar que las instalaciones fotovoltaicas 
conectadas a red hasta ahora se han diseñado principalmente para inyectar grandes 
cantidades de energía al suministro eléctrico o para inmuebles del sector laboral. En el 
caso de una sola vivienda, se estima que resultan más rentable las instalaciones aisladas. 
Sin embargo, el siguiente análisis se ha elaborado especialmente para aproximar 
la viabilidad de este proyecto dentro del contexto actual. Partiendo de los costes y la 
producción de la planta, datos que sí conocemos con certeza, vamos a desarrollar la 
evolución de los gastos a lo largo de 25 años teniendo en cuenta el ahorro que supondría 
una factura de la luz de un propietario con una instalación fotovoltaica conectada a red 
frente a una convencional sin uso de renovables.  
Es importante recalcar que la instalación experimentará una disminución del 
rendimiento tasada en un 0,7% por año. Hemos supuesto la venta de excedentes 
energéticos con una proporción del 25% de la producción total 
Para conocer el ahorro que supone una factura de fotovoltaica con conexión a red 
frente a una factura corriente, hemos realizado las siguientes observaciones. La factura 
de la luz cuesta actualmente una media de 1.011 € por vivienda al año. Basándonos en 
datos de los últimos 10 años, el precio de la luz se ha incrementado en casi un 80% a lo 
largo de este periodo, esto es un 8% anual, y según se prevé seguirá aumentando. Para 
calcular el coste a largo plazo de la factura, y puesto que estamos especulando la 
evolución de esta en un margen de hasta 25 años, vamos a ser muy conservadores y 
suponer un aumento del 3% en la factura anual.  
Factura de la luz de 1 vivienda (€) Factura de la luz de 130 viviendas (€) 
                            1.011                               131.430    
                            1.041                               135.373    
                            1.073                               139.434    
                            1.105                               143.617    
                            1.138                               147.926    
                            1.172                               152.363    
                            1.207                               156.934    
                            1.243                               161.642    
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                            1.281                               166.492    
                            1.319                               171.486    
                            1.359                               176.631    
                            1.399                               181.930    
                            1.441                               187.388    
                            1.485                               193.009    
                            1.529                               198.800    
                            1.575                               204.764    
                            1.622                               210.907    
                            1.671                               217.234    
                            1.721                               223.751    
                            1.773                               230.463    
                            1.826                               237.377    
                            1.881                               244.499    
                            1.937                               251.833    
                            1.995                               259.388    
                            2.055                               267.170    
Tabla 15: Previsión de la evolución de la factura de la luz 
Según un estudio llevado a cabo por Mirubee, la fotovoltaica actualmente aporta 
a sus usuarios un ahorro del 25%. Para suponer una factura de un consumidor que emplee 
una instalación fotovoltaica con conexión a red aplicaremos un descuento del 25% a la 
tabla anterior: 
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Tabla 16: Previsión de la evolución de la factura FV de la luz 
La diferencia entre las dos tablas anteriores nos dará una idea aproximada del 
ahorro que supone un sistema fotovoltaico en comparación al sistema energético 
convencional. 
A continuación, veremos los datos de los que hemos partido para elaborar el 
estudio de viabilidad: 
 
Energía producida anualmente: 768.325,82 kWh 
Inversión inicial: 926.214,20 € 
Mantenimiento y seguro anuales: 5.000,00 € 
IPC 0,9   
Pérdida del rendimiento 0,8%   
Tarifa de venta (€/kWh) 0,05 € 
Factura de luz convencional anual de inicio 1.011,00 € 
Factura de luz fotovoltaica anual de inicio 758,25 € 
Aumento anual de la factura de la luz 3%   
Tabla 17: Datos iniciales sobre la viabilidad 
 Teniendo presente todo lo anterior, haciendo hincapié en que este estudio se ha 
basado en la evolución del precio de la luz durante los últimos años y suponiendo 
similares dicha evolución, así como la legislación actual; la tabla 18 nos presenta la 
viabilidad económica del proyecto: 
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32.857,50 
                                
931.214,20 
-    
888.752,63 






         
33.843,23 
                                
5.045,00 
-        
850.417,56 






         
34.858,52 
                                
5.090,41 
-        
811.179,35 






         
35.904,28 
                                
5.136,22 
-        
771.007,50 






         
36.981,41 
                                
5.182,44 
-        
729.870,57 






         
38.090,85 
                                
5.229,09 
-        
687.550,75 






         
39.233,57 
                                
5.276,15 
-        
644.127,82 






         
40.410,58 
                                
5.323,63 
-        
599.641,62 






         
41.622,90 
                                
5.371,55 
-        
554.056,81 






         
42.871,58 
                                
5.419,89 
-        
507.336,99 






         
44.157,73 
                                
5.468,67 
-        
459.370,68 






         
45.482,46 
                                
5.517,89 
-        
410.156,50 






         
46.846,94 
                                
5.567,55 
-        
359.655,24 






         
48.252,35 
                                
5.617,66 
-        
307.826,47 






         
49.699,92 
                                
5.668,22 
-        
254.774,56 






         
51.190,91 
                                
5.719,23 
-        
200.128,30 






         
52.726,64 
                                
5.770,70 
-        
144.062,02 






         
54.308,44 
                                
5.822,64 
-        
86.493,90 






         
55.937,69 
                                
5.875,04 
-        
27.377,01 






         
57.615,83 
                                
5.927,92 
-        
33.231,27 






         
59.344,30 
                                
5.981,27 
-        
95.592,22 






         
61.124,63 
                                
6.035,10 
-        
159.651,44 






         
62.958,37 
                                
6.089,42 
-        
225.461,80 






         
64.847,12 
                                
6.144,22 
-        
293.043,52 






         
66.792,53 
                                
6.199,52 
-        
362.453,21 
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CONCLUSIONES: 
 Observamos que, bajo estas condiciones, el proyecto no se amortizaría hasta los 
20 años, fecha en la cual se empezarían a obtener beneficios. Para este tipo de 
instalaciones, esto supone un plazo largo con un riesgo a tener en cuenta, ya que no 
sabemos cómo puede llegar a evolucionar el sector eléctrico durante ese periodo.  Aunque 
hemos hecho una previsión bajo suposiciones desfavorables, todavía no ha pasado 
suficiente tiempo para saber con certeza la influencia de los nuevos impuestos sobre el 
sector. Además, en el plazo de 25 años se comenzaría a experimentar una disminución 
mayor del rendimiento de la planta debido al deterioro de los aparatos. 
 Por otro lado, la cantidad de energía vendida a la compañía eléctrica es muy baja, 
produciendo unos beneficios que apenas llegan a ser percibidos en la recuperación de la 
inversión. Realizando un estudio sobre el aumento de la potencia nominal del proyecto 
podría diseñarse una instalación de mayor envergadura que produjera beneficios más 
significativos, todo ello sin llegar a disparar excesivamente el coste de la instalación. El 
objetivo de llevar a cabo instalaciones que puedan vender sus excedentes energéticos 
(>100 kW) es recuperar pronto la inversión gracias a esos beneficios. 
 Un aspecto notable del estudio es que, a pesar del ahorro de una factura con 
respecto a otra, se percibe que este tipo de instalaciones de tamaño medio no se 
compaginan con las leyes actuales, si no que para ser realmente rentables deben estar 
dirigidas hacia una producción mucho mayor de energía. Mientras que el autoconsumo a 
niveles más pequeños sí parece una opción más rentable a nivel de vivienda.  
 Dejando de lado la parte legislativa y realizando un sencillo ejercicio práctico, 
podemos comprobar que, si tan solo tenemos en cuenta el presupuesto total de la 
instalación, 926.214,20 € y lo dividimos entre las 130 viviendas del municipio, obtenemos 
un coste de poco más de 7.000 €. Esta cantidad de dinero es bastante razonable de 
amortizar, con lo que se verifica que el verdadero problema para que este proyecto sea 
rentable se sitúa en los costes desmesurados impuestos por la legislación que frenan la 
recuperación de la inversión, haciendo que esta última sea más insegura.  
 Para concluir, resulta evidente que con la ley vigente se continúa pagando una 
cantidad de dinero en la factura de la luz que no se corresponde con el uso que se precisa 
de la red eléctrica cuando se está conectado a un sistema fotovoltaico, ya que la mayor 
parte de la energía necesaria diariamente proviene de dicha instalación. Entrando en 
detalles, hay peajes como el destinado al fomento de las renovables que se siguen pagando 
aun a pesar de haber financiado tu propia planta fotovoltaica, lo cual resulta 
contradictorio. El uso de la red eléctrica implica un coste por el que hay que contribuir 
para su mantenimiento y servicio, sin embargo, el coste total no se corresponde con su 
uso real. Mientras la ley actual favorezca esta clase de obstáculos, el desarrollo de 
energías más limpias y a un coste menor seguirá frenándose; pero su rentabilidad y la 
mejora continua de su eficiencia, garantizan que esta energía tendrá en el futuro una 
importancia clave para el sector energético. 
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• POTENCIA FV INSTALADA EN 2012 
http://www.ies.upm.es/sfs/IES/IES-
UPM/Portada/2017_01_17%20datos%20fotovoltaica%20en%20Espa%C3%B1a.pdf 
• POTENCIA FV INSTALADA EN 2016 
http://www.ingenieros.es/noticias/ver/las-energias-renovables-en-el-sistema-electrico-
espanol-2016/6799 
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Componentes y materiales  
 
5.1 Generalidades  
5.1.1 Como principio general se ha de asegurar, como mínimo, un grado de aislamiento 
eléctrico de tipo básico clase I en lo que afecta tanto a equipos (módulos e inversores), 
como a materiales (conductores, cajas y armarios de conexión), exceptuando el 
cableado de continua, que será de doble aislamiento de clase 2 y un grado de protección 
mínimo de IP65.  
5.1.2 La instalación incorporará todos los elementos y características necesarios para 
garantizar en todo momento la calidad del suministro eléctrico.  
5.1.3 El funcionamiento de las instalaciones fotovoltaicas no deberá provocar en la red 
averías, disminuciones de las condiciones de seguridad ni alteraciones superiores a las 
admitidas por la normativa que resulte aplicable.  
5.1.4 Asimismo, el funcionamiento de estas instalaciones no podrá dar origen a condiciones 
peligrosas de trabajo para el personal de mantenimiento y explotación de la red de 
distribución.  
5.1.5 Los materiales situados en intemperie se protegerán contra los agentes ambientales, en 
particular contra el efecto de la radiación solar y la humedad.  
5.1.6 Se incluirán todos los elementos necesarios de seguridad y protecciones propias de las 
personas y de la instalación fotovoltaica, asegurando la protección frente a contactos 
directos e indirectos, cortocircuitos, sobrecargas, así como otros elementos y 
protecciones que resulten de la aplicación de la legislación vigente.  
5.1.7 En la Memoria de Diseño o Proyecto se incluirán las fotocopias de las especificaciones 
técnicas proporcionadas por el fabricante de todos los componentes.  
5.1.8 Por motivos de seguridad y operación de los equipos, los indicadores, etiquetas, etc. de 
los mismos estarán en castellano y además, si procede, en alguna de las lenguas 
españolas oficiales del lugar de la instalación.  
5.2 Sistemas generadores fotovoltaicos  
5.2.1 Los módulos fotovoltaicos deberán incorporar el marcado CE, según la Directiva 
2006/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, 
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el 
material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión. Además, 
deberán cumplir la norma UNE-EN 61730, armonizada para la Directiva 2006/95/CE, 
sobre cualificación de la seguridad de módulos fotovoltaicos, y la norma UNE-EN 
50380, sobre informaciones de las hojas de datos y de las placas de características para 
los módulos fotovoltaicos. Adicionalmente, en función de la tecnología del módulo, 
éste deberá satisfacer las siguientes normas:  
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– UNE-EN 61215: Módulos fotovoltaicos (FV) de silicio cristalino para uso terrestre. 
Cualificación del diseño y homologación. – UNE-EN 61646: Módulos fotovoltaicos 
(FV) de lámina delgada para aplicaciones terrestres. Cualificación del diseño y 
aprobación de tipo. – UNE-EN 62108. Módulos y sistemas fotovoltaicos de 
concentración (CPV). Cualificación del diseño y homologación.  
 
Los módulos que se encuentren integrados en la edificación, aparte de que deben 
cumplir la normativa indicada anteriormente, además deberán cumplir con lo previsto 
en la Directiva 89/106/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la 
aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros sobre los productos de construcción.  
Aquellos módulos que no puedan ser ensayados según estas normas citadas, deberán 
acreditar el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en las mismas por 
otros medios, y con carácter previo a su inscripción definitiva en el registro de régimen 
especial dependiente del órgano competente.  
Será necesario justificar la imposibilidad de ser ensayados, así como la acreditación 
del cumplimiento de dichos requisitos, lo que deberá ser comunicado por escrito a la 
Dirección General de Política Energética y Minas, quien resolverá sobre la 
conformidad o no de la justificación y acreditación presentadas.  
5.2.2 El módulo fotovoltaico llevará de forma claramente visible e indeleble el modelo y 
nombre o logotipo del fabricante, así como una identificación individual o número de 
serie trazable a la fecha de fabricación.  
5.2.3 Se utilizarán módulos que se ajusten a las características técnicas descritas a 
continuación.  
5.2.3.1 Los módulos deberán llevar los diodos de derivación para evitar las posibles averías 
de las células y sus circuitos por sombreados parciales y tendrán un grado de 
protección IP65.  
5.2.3.2 Los marcos laterales, si existen, serán de aluminio o acero inoxidable.  
5.2.3.3 Para que un módulo resulte aceptable, su potencia máxima y corriente de cortocircuito 
reales referidas a condiciones estándar deberán estar comprendidas en el margen del ± 
3 % de los correspondientes valores nominales de catálogo.  
5.2.3.4 Será rechazado cualquier módulo que presente defectos de fabricación como roturas 
o manchas en cualquiera de sus elementos así como falta de alineación en las células 
o burbujas en el encapsulante.  
5.2.4 Será deseable una alta eficiencia de las células.  
5.2.5 La estructura del generador se conectará a tierra. 
5.2.6 Por motivos de seguridad y para facilitar el mantenimiento y reparación del generador, 
se instalarán los elementos necesarios (fusibles, interruptores, etc.) para la 
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desconexión, de forma independiente y en ambos terminales, de cada una de las ramas 
del resto del generador. 5.2.7 Los módulos fotovoltaicos estarán garantizados por el 
fabricante durante un período mínimo de 10 años y contarán con una garantía de 
rendimiento durante 25 años.  
5.3 Estructura soporte  
5.3.1 Las estructuras soporte deberán cumplir las especificaciones de este apartado. En todos 
los casos se dará cumplimiento a lo obligado en el Código Técnico de la Edificación 
respecto a seguridad.  
5.3.2 La estructura soporte de módulos ha de resistir, con los módulos instalados, las 
sobrecargas del viento y nieve, de acuerdo con lo indicado en el Código Técnico de la 
edificación y demás normativa de aplicación.  
5.3.3 El diseño y la construcción de la estructura y el sistema de fijación de módulos, permitirá 
las necesarias dilataciones térmicas, sin transmitir cargas que puedan afectar a la 
integridad de los módulos, siguiendo las indicaciones del fabricante.  
5.3.4 Los puntos de sujeción para el módulo fotovoltaico serán suficientes en número, 
teniendo en cuenta el área de apoyo y posición relativa, de forma que no se produzcan 
flexiones en los módulos superiores a las permitidas por el fabricante y los métodos 
homologados para el modelo de módulo.  
5.3.5 El diseño de la estructura se realizará para la orientación y el ángulo de inclinación 
especificado para el generador fotovoltaico, teniendo en cuenta la facilidad de montaje 
y desmontaje, y la posible necesidad de sustituciones de elementos.  
5.3.6 La estructura se protegerá superficialmente contra la acción de los agentes ambientales. 
La realización de taladros en la estructura se llevará a cabo antes de proceder, en su 
caso, al galvanizado o protección de la estructura.  
5.3.7 La tornillería será realizada en acero inoxidable. En el caso de que la estructura sea 
galvanizada se admitirán tornillos galvanizados, exceptuando la sujeción de los 
módulos a la misma, que serán de acero inoxidable.  
5.3.8 Los topes de sujeción de módulos y la propia estructura no arrojarán sombra sobre los 
módulos.  
5.3.9 En el caso de instalaciones integradas en cubierta que hagan las veces de la cubierta del 
edificio, el diseño de la estructura y la estanquidad entre módulos se ajustará a las 
exigencias vigentes en materia de edificación.  
5.3.10 Se dispondrán las estructuras soporte necesarias para montar los módulos, tanto sobre 
superficie plana (terraza) como integrados sobre tejado, cumpliendo lo especificado en 
el punto 4.1.2 sobre sombras. Se incluirán todos los accesorios y bancadas y/o anclajes.  
5.3.11 La estructura soporte será calculada según la normativa vigente para soportar cargas 
extremas debidas a factores climatológicos adversos, tales como viento, nieve, etc. 
   
 _______________________________________________________________________
   
   
 
  68 
5.3.12 Si está construida con perfiles de acero laminado conformado en frío, cumplirán las 
normas UNE-EN 10219-1 y UNE-EN 10219-2 para garantizar todas sus características 
mecánicas y de composición química.  
5.3.13 Si es del tipo galvanizada en caliente, cumplirá las normas UNE-EN ISO 14713 (partes 
1, 2 y 3) y UNE-EN ISO 10684 y los espesores cumplirán con los mínimos exigibles 
en la norma UNE-EN ISO 1461.  
5.3.14 En el caso de utilizarse seguidores solares, estos incorporarán el marcado CE y 
cumplirán lo previsto en la Directiva 98/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 22 de junio de 1998, relativa a la aproximación de legislaciones de los Estados 
miembros sobre máquinas, y su normativa de desarrollo, así como la Directiva 
2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006 relativa a 
las máquinas.  
5.4 Inversores  
5.4.1 Serán del tipo adecuado para la conexión a la red eléctrica, con una potencia de entrada 
variable para que sean capaces de extraer en todo momento la máxima potencia que el 
generador fotovoltaico puede proporcionar a lo largo de cada día.  
5.4.2 Las características básicas de los inversores serán las siguientes: – Principio de 
funcionamiento: fuente de corriente. – Autoconmutados. – Seguimiento automático 
del punto de máxima potencia del generador. – No funcionarán en isla o modo aislado.  
La caracterización de los inversores deberá hacerse según las normas siguientes:  
– UNE-EN 62093: Componentes de acumulación, conversión y gestión de energía de 
sistemas fotovoltaicos. Cualificación del diseño y ensayos ambientales. – UNE-EN 
61683: Sistemas fotovoltaicos. Acondicionadores de potencia. Procedimiento para la 
medida del rendimiento. – IEC 62116. Testing procedure of islanding prevention 
measures for utility interactive photovoltaic inverters.  
 
5.4.3 Los inversores cumplirán con las directivas comunitarias de Seguridad Eléctrica y 
Compatibilidad Electromagnética (ambas serán certificadas por el fabricante), 
incorporando protecciones frente a: – Cortocircuitos en alterna. – Tensión de red fuera 
de rango. – Frecuencia de red fuera de rango. – Sobretensiones, mediante varistores o 
similares. – Perturbaciones presentes en la red como microcortes, pulsos, defectos de 
ciclos, ausencia y retorno de la red, etc. Adicionalmente, han de cumplir con la 
Directiva 2004/108/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 
2004, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en 
materia de compatibilidad electromagnética. 
5.4.4 Cada inversor dispondrá de las señalizaciones necesarias para su correcta operación, e 
incorporará los controles automáticos imprescindibles que aseguren su adecuada 
supervisión y manejo.  
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5.4.5 Cada inversor incorporará, al menos, los controles manuales siguientes:  
   Encendido y apagado general del inversor.  
  Conexión y desconexión del inversor a la interfaz CA.  
 
5.4.6 Las características eléctricas de los inversores serán las siguientes:  
5.4.6.1 El inversor seguirá entregando potencia a la red de forma continuada en condiciones 
de irradiancia solar un 10% superiores a las CEM. Además, soportará picos de un 
30% superior a las CEM durante períodos de hasta 10 segundos.  
5.4.6.2 El rendimiento de potencia del inversor (cociente entre la potencia activa de salida y 
la potencia activa de entrada), para una potencia de salida en corriente alterna igual 
al 50 % y al 100% de la potencia nominal, será como mínimo del 92% y del 94% 
respectivamente. El cálculo del rendimiento se realizará de acuerdo con la norma 
UNE-EN 6168: Sistemas fotovoltaicos. Acondicionadores de potencia. 
Procedimiento para la medida del rendimiento.  
5.4.6.3 El autoconsumo de los equipos (pérdidas en “vacío”) en “stand-by” o modo nocturno 
deberá ser inferior al 2 % de su potencia nominal de salida.  
5.4.6.4 El factor de potencia de la potencia generada deberá ser superior a 0,95, entre el 25 % 
y el 100 % de la potencia nominal.  
5.4.6.5 A partir de potencias mayores del 10 % de su potencia nominal, el inversor deberá 
inyectar en red.  
5.4.7 Los inversores tendrán un grado de protección mínima IP 20 para inversores en el 
interior de edificios y lugares inaccesibles, IP 30 para inversores en el interior de 
edificios y lugares accesibles, y de IP 65 para inversores instalados a la intemperie. En 
cualquier caso, se cumplirá la legislación vigente.  
5.4.8 Los inversores estarán garantizados para operación en las siguientes condiciones 
ambientales: entre 0 °C y 40 °C de temperatura y entre 0 % y 85 % de humedad 
relativa.  
5.4.9 Los inversores para instalaciones fotovoltaicas estarán garantizados por el fabricante 
durante un período mínimo de 3 años.  
5.5 Cableado  
5.5.1 Los positivos y negativos de cada grupo de módulos se conducirán separados y 
protegidos de acuerdo a la normativa vigente.  
5.5.2 Los conductores serán de cobre y tendrán la sección adecuada para evitar caídas de 
tensión y calentamientos. Concretamente, para cualquier condición de trabajo, los 
conductores deberán tener la sección suficiente para que la caída de tensión sea inferior 
del 1,5 %.  
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5.5.3 El cable deberá tener la longitud necesaria para no generar esfuerzos en los diversos 
elementos ni posibilidad de enganche por el tránsito normal de personas. 
5.5.4 Todo el cableado de continua será de doble aislamiento y adecuado para su uso en 
intemperie, al aire o enterrado, de acuerdo con la norma UNE 21123.  
 
5.6 Conexión a red  
5.6.1 Todas las instalaciones de hasta 100 kW cumplirán con lo dispuesto en el Real Decreto 
1663/2000 (artículos 8 y 9) sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas conectadas 
a la red de baja tensión.  
5.7 Medidas  
5.7.1 Todas las instalaciones cumplirán con el Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por 
el que se aprueba el Reglamento Unificado de puntos de medida del sistema eléctrico.  
5.8 Protecciones  
5.8.1 Todas las instalaciones cumplirán con lo dispuesto en el Real Decreto 1663/2000 
(artículo 11) sobre protecciones en instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red de 
baja tensión.  
5.8.2 En conexiones a la red trifásicas las protecciones para la interconexión de máxima y 
mínima frecuencia (51 Hz y 49 Hz respectivamente) y de máxima y mínima tensión 
(1,1 Um y 0,85 Um respectivamente) serán para cada fase. 
5.9 Puesta a tierra de las instalaciones fotovoltaicas  
5.9.1 Todas las instalaciones cumplirán con lo dispuesto en el Real Decreto 1663/2000 
(artículo 12) sobre las condiciones de puesta a tierra en instalaciones fotovoltaicas 
conectadas a la red de baja tensión.  
5.9.2 Cuando el aislamiento galvánico entre la red de distribución de baja tensión y el 
generador fotovoltaico no se realice mediante un transformador de aislamiento, se 
explicarán en la Memoria de Diseño o Proyecto los elementos utilizados para 
garantizar esta condición.  
5.9.3 Todas las masas de la instalación fotovoltaica, tanto de la sección continua como de la 
alterna, estarán conectadas a una única tierra. Esta tierra será independiente de la del 
neutro de la empresa distribuidora, de acuerdo con el Reglamento de Baja Tensión.  
5.10 Armónicos y compatibilidad electromagnética  
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5.10.1 Todas las instalaciones cumplirán con lo dispuesto en el Real Decreto 1663/2000 
(artículo 13) sobre armónicos y compatibilidad electromagnética en instalaciones 
fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión.  
5.11 Medidas de seguridad  
5.11.1 Las centrales fotovoltaicas, independientemente de la tensión a la que estén conectadas 
a la red, estarán equipadas con un sistema de protecciones que garantice su 
desconexión en caso de un fallo en la red o fallos internos en la instalación de la propia 
central, de manera que no perturben el correcto funcionamiento de las redes a las que 
estén conectadas, tanto en la explotación normal como durante el incidente.  
5.11.2 La central fotovoltaica debe evitar el funcionamiento no intencionado en isla con parte 
de la red de distribución, en el caso de desconexión de la red general. La protección 
anti-isla deberá detectar la desconexión de red en un tiempo acorde con los criterios 
de protección de la red de distribución a la que se conecta, o en el tiempo máximo 
fijado por la normativa o especificaciones técnicas correspondientes. El sistema 
utilizado debe funcionar correctamente en paralelo con otras centrales eléctricas con 
la misma o distinta tecnología, y alimentando las cargas habituales en la red, tales 
como motores.  
5.11.3 Todas las centrales fotovoltaicas con una potencia mayor de 1 MW estarán dotadas de 
un sistema de teledesconexión y un sistema de telemedida. La función del sistema de 
teledesconexión es actuar sobre el elemento de conexión de la central eléctrica con la 
red de distribución para permitir la desconexión remota de la planta en los casos en 
que los requisitos de seguridad así lo recomienden. Los sistemas de teledesconexión y 
telemedida serán compatibles con la red de distribución a la que se conecta la central 
fotovoltaica, pudiendo utilizarse en baja tensión los sistemas de telegestión incluidos 
en los equipos de medida previstos por la legislación vigente.  
5.11.4 Las centrales fotovoltaicas deberán estar dotadas de los medios necesarios para admitir 
un reenganche de la red de distribución sin que se produzcan daños. Asimismo, no 
producirán sobretensiones que puedan causar daños en otros equipos, incluso en el 
transitorio de paso a isla, con cargas bajas o sin carga. Igualmente, los equipos 
instalados deberán cumplir los límites de emisión de perturbaciones indicados en las 
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SALUD   
Enero 206 318 207   
Febrero 204 251 174   
Marzo 208 410 160   
Abril 167 250 140   
Mayo 140 120 105   
Junio 128 70 180   
Julio 122 99 200   
Agosto 120 99 158   
Septiembre 123 0 104   
Octubre 126 0 140   
Noviembre 205 50 190   
Diciembre 259 339 230   
TOTAL: 2008 2006 1988 6002 kWh 
      
  
Consumos 
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CENTRO DE SALUD 
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Industry leading conversion efficiency
Positive tolerance offer
Passed salt mist & ammonia corrosion, 
blowing sand and hail testing
Certificated to withstand wind (2400 Pa) 
and snow load (5400 Pa)
Excellent performance under weak light 
conditions
Good temperature coefficient enables 






Material & workmanship 
warranty
25 years





Within the first year, the output power shall not be less 
than 97.5% of the minimum output power in CSUN’s 
product datasheet, thereafter the loss of output power 
shall not exceed 0.7% per year, ending with 80.7% in the 
25th year.
  CSUN    Standard warranty
CSUN, established in 2004, is a high-tech corporation with its core business in R&D, 
manufacturing, and sale of high efficiency silicon based solar cells and modules.
 As one of the leading PV enterprises in the world, CSUN has delivered more than 1.4GW 
 solar products, to residential, commercial, utility and off-grid projects all around the world. 
 Through strict selection of raw materials, stringent quality control and tests in state 
 of the art facilities in Istanbul, Nanjing and Shanghai, CSUN has always committed to higher    
efficiency, more stable and better cost performance products. 
* Note: All specifications, warranties, certifications about module of „CSUN“ series also 
apply to that of „SST“.
All information and data are subject to change without notice and are provided 
without liability.
Version 1/2015-ENG
    97.5%







AM 1.5  1000W/m2


















































1956 × 990 × 50 mm
22.3 kg
Anodized aluminum profile
White toughened safety glass, 3.2 mm
EVA (Ethylene-Vinyl-Acetate)
Composite film 
6 × 12 pieces polycrystalline solar cells series strings (156 × 156 mm)
Rated current ≥ 12A, IP ≥ 65, TUV & UL
Length 900 mm, 1 × 4 mm2







-40°C to + 85°C
Max. diameter of 25mm with 23m/s impact speed
Snow 5400 Pa, wind 2400 Pa
A
II
Electrical characteristics at Standard Test Conditions (STC)
Electrical Characteristics at Nominal Operating Cell Temperature (NOCT)
Temperature Characteristics Maximum Ratings
System Design
Module 
Maximum Power - Pmpp (W)
Positive power tolerance
Open Circuit Voltage - Voc (V)
Short Circuit Current - Isc (A)
Maximum Power Voltage - Vmpp (V)
Maximum Power Current - Impp (A)
Module efficiency
Module
Maximum Power - Pmpp (W)
Maximum Power Voltage - Vmpp (V)
Maximum Power Current - Impp (A)
Open Circuit Voltage - Voc (V)














Electrical data relates to standard test conditions (STC) : irradiance 1000W /m2 ; AM 1.5 ; cell temperature 25°C measuring uncertainty of power is within ±3%. Certified in accordance with IEC61215, IEC61730-1/2 
and UL 1703
Maximum system voltage (V)
Series fuse rating (A) 































14 x 9  (0.55 x 0.35)
















































































































Inversores solares ABB 
PVS800, inversores centrales 

































Los inversores solares centrales 
ABB elevan la fiabilidad, eficiencia y 
facilidad de instalación hasta un nuevo 
nivel. Estos inversores están dirigidos 
a integradores de sistemas y usuarios 
finales que precisen inversores solares 
de alto rendimiento para plantas de 
energía fotovoltaica de gran superficie 
y para edificios industriales y comer- 
ciales. Los inversores, disponibles 
con potencias de entre 100 kW y 
500 kW, están optimizados para 
centrales eléctricas rentables de varios 
megavatios. 
 
Plataforma de inversor lider del 
mercado 
Los inversores solares ABB han sido 
desarrollados sobre la base de décadas 
de experiencia en la industria y una 
probada plataforma tecnológica. La 
experiencia práctica incomparable de 
nuestra empresa, líder tecnológico y del 
mercado mundial en convertidores de CA 
y CC de velocidad variable, es el sello de 
la nueva gama de inversores solares. 
Los inversores, basados en la exitosa 
plataforma de convertidores industriales 
de ABB –los convertidores industriales 
más utilizados en el mercado– son la 
forma más eficiente y rentable de convertir 
la corriente continua generada por los 
módulos solares en corriente alterna de 
alta calidad, sin generación de CO  y lista 
para ser inyectada en la red. 
 
Inversores solares de ABB 
Los inversores centrales ABB son idóneos 
para instalaciones fotovoltaicas a gran 
escala y centrales eléctricas de tamaño 
medio instaladas en edificios comerciales 
o industriales. Gracias a su alto 
rendimiento, componentes contrastados, 
un diseño compacto y modular y un 
conjunto de servicios durante todo el ciclo 
de vida del producto, los inversores 
centrales ABB garantizan un retorno 
rápido de la inversión. 
Principales características 
– Alta eficiencia y vida útil prolongada 
– Diseño modular y compacto del 
producto 
– Amplia protección de los lados de 
CC y CA 
– Compensación del factor de potencia 
como estándar 
– Instalación rápida y sencilla 
– Gama completa de opciones para la 
transmisión de datos de tipo industrial, 
incluida la monitorización remota 
– Servicio durante el ciclo de vida del 
producto a través de la amplia red de 






 100 kW 250 kW 500 kW 
Código de tipo PVS800-57-0100kW-A PVS800-57-0250kW-A PVS800-57-0500kW-A 
Entrada (CC)    
Potencia FV máx. recomendada (PFV) 120 kW 300 kW 600 kW 
Rango de tensión CC, mpp (UCC) 450-750 V 450-750 V 450-750 V 
Tensión CC máx. (UCC, max) 900 V 900 V 900 V 
Intensidad CC máx. (ICC, max) 245 A 600 A 1200 A 
Número de entradas CC protegidas (paralelo) 1 (+/-) 1 (+/-) 2 (+/-) 
Salida (CA)    
Potencia de salida CA nominal (PCA) 100 kW 250 kW 500 kW 
Intensidad nominal CA (ICA, nom) 195 A 485 A 965 A 
Tensión de servicio de la red (+/- 10%) 1) 300 V 300 V 300 V 
Rango de funcionamiento, frecuencia de la red (fCA) 2) 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 
Rizado de tensión, tensión FV (UFV) < 3% < 3% < 3% 
Distorsión armónica de la intensidad de red (KICA) < 3% < 3% < 3% 
Compensación del factor de potencia (cosfii) Sí Sí Sí 
Estructura de la red Red TN e IT Red TN e IT Red TN e IT 
Rendimiento    
Rendimiento máx. (PCA, max) 3) 97,7% 97,5% 97,5% 
Euro-eta 3) 96,7% 96,5% 96,5% 
Consumo de energía    
Consumo propio en funcionamiento (Pdia) < 0,5% PCA, nom < 0,5% PCA, nom < 0,5% PCA, nom 
Consumo en modo de espera (Pnoche) < aprox. 45 W < aprox. 45 W < aprox. 45 W 
Tensión auxiliar externa 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz 400 V, 50 Hz 
Dimensiones y peso    
Altura/Anchura/Profundidad, mm (Al / An / P) 1030 / 2130 / 644 1800 / 2130 / 644 3030 / 2130 / 644 
Peso aprox. 575 kg 950 kg 2000 kg 
 
Inversores centrales ABB 
 
Máxima energía e ingresos por 
inyección a la red 
Los inversores centrales ABB hacen gala 
de un alto rendimiento. Con un control 
optimizado y preciso del sistema y un 
algoritmo de seguimiento del punto de 
potencia máxima (MPPT), se asegura que 
los módulos solares entreguen la máxima 
cantidad de energía a la red eléctrica. Esto 
hace que los usuarios finales obtengan los 
máximos ingresos posibles por la 
inyección subvencionada a red, una 
posibilidad que ofrecen ya muchos países. 
 
Componentes    ABB    contrastados 
Los inversores están provistos de 
componentes ABB contrastados, con un 
expediente intachable por su excelente 
rendimiento en aplicaciones exigentes y 
entornos duros. Estos inversores, dotados 
de una amplia protección eléctrica y 
mecánica, se han diseñado para 
proporcionar una vida útil prolongada y 
fiable durante un mínimo de 20 años 
 
Diseño compacto y modular 
Los inversores se han diseñado pensando 
en una instalación rápida y sencilla. El 
diseño industrial y la plataforma modular 
ofrecen una amplia gama de opciones, 
como la monitorización remota, la 
conexión del bus de campo y los armarios 
de CC integrados. Los tiempos de entrega 
de los inversores, fabricados a medida y 
configurados conforme a las necesidades 
de los usuarios, son reducidos 
 
Conectividad efectiva 
Los inversores centrales ABB forman  
parte de una gama de inversores solares 
sin transformador que permite a los 
integradores de sistemas diseñar la central 
eléctrica combinando inversores de 
distintos tamaños y la conexión adecuada 
a la red. 
 
En ciertas condiciones, la topología de los 
inversores centrales ABB permiten una 
conexión directa en paralelo en el lado CA, 
permitiendo que la energía eléctrica sea 
suministrada a la red a través de un solo 
transformador. Esto evita la necesidad de 
que cada inversor deba de tener su propio 
transformador, ahorrándose así en costes  
y espacio. Sin embargo, en sistemas 
donde deba conectarse a tierra el lado CC, 
se requiere siempre un transformador o un 
devanado del secundario dedicados para 
cada inversor. 
 



































1) Este rango debe ajustarse específicamente a las normas nacionales. 
2) Este rango debe ajustarse específicamente a las normas nacionales. 
3) Rendimiento medido sin consumo de energía auxiliar, a UCC  500 V. 
 
2  Inversores solares ABB | Folleto del producto PVS800 
 100 kW 250 kW 500 kW 
Código de tipo PVS800-57-0100kW-A PVS800-57-0250kW-A PVS800-57-0500kW-A 
Límites ambientales 
Categoría de protección IP22 IP22 IP22 
Intervalo de temperatura ambiente 5) -20 °C a +40 °C -20 °C a +40 °C -20 °C a +40 °C 
Temperatura ambiente máxima 6) +50 °C +50 °C +50 °C 
Humedad relativa (sin condensación) 15% a 95% 15% a 95% 15% a 95% 
Altitud máxima sobre el nivel del mar 1000 m 1000 m 1000 m 
Nivel máximo de ruido 75 dBA (típico <65dBA) 75 dBA (típico <65dBA) 75 dBA (típico <65dBA) 
Flujo de aire de refrigeración 1300 m3/h 1880 m3/h 3840 m3/h 
Protección 
Monitorización contra defecto a tierra Sí Sí Sí 
Monitorización de red con protección contra 
funcionamiento en isla 
Sí Sí Sí 
Polaridad inversa de CC Sí Sí Sí 
Cortocircuito de CA Sí Sí Sí 
Protección contra sobretensión, sobreintensidad y 
sobretemperatura CC, CA 
Sí Sí Sí 
Interfaz de usuario y comunicaciones 
Interfaz de usuario local Panel de control local ABB Panel de control local ABB Panel de control local ABB 
Entradas analógicas 2xPT100, 2xAin 2xPT100, 2xAin 2xPT100, 2xAin 
Relé con aislamiento eléctrico 1 1 1 
Conectividad de bus de campo Modbus, Profibus, CANopen, Ethernet 
Cumplimiento de normativas del producto 
Seguridad y EMC Conformidad CE de acuerdo con las Directivas de Baja Tensión y de EMC 
Conformidad con la red Según los requisitos nacionales: VDE, RD, DK, CEI 























































































































Compensación de la potencia reactiva, reducción de potencia, rearme después de subtensión 4) 
 
4) Opcional 
5) Hielo no permitido. Puede requerirse calefacción de la cabina. 
6) Derrateo de potencia por encima de los 40 oC 
 


























































































Esquema de transmisión de datos del inversor central ABB 
 
 
































Transformador  de 
media tensión 
 






– Cajas de concentración para paneles 
solares con supervisión de cadenas 
– Soluciones para la monitorización 
remota 
– Ampliaciones de garantía 
Opciones 
– Armarios con categorías IP superiores 
– Armarios integrados de entrada de CC 
a medida 
– Calefacción de los armarios 
– Ampliaciones de E/S 
– Comunicación/monitorización 
– Conexiones con PC locales y 
sistemas de automatización 
– Opción de conexión remota 
mediante módem o Ethernet 
Asistencia y servicio 
ABB presta asistencia a sus clientes con 
una red de servicio específica en más de 
60 países y ofrece una amplia gama de 
servicios para el ciclo completo de vida del 
producto, desde la instalación y la puesta 
en marcha al mantenimiento preventivo, 




Para obtener más información, póngase 





© Copyright 2010 ABB. Todos los derechos 
reservados. Especificaciones sujetas a cambios 
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Descripción: Información técnica y manual del cuadro STC4 40A 
Revisión: 1ª versión 
 
 
 En este documento se explicarán las características técnicas y el manual de uso 
del cuadro de series pequeño (hasta 4 strings). A lo largo de este informe veremos todo 
lo necesario para manejar el cuadro con seguridad y conocer sus ventajas. 
 
 
FICHA TÉCNICA CUADRO STC4 40A 
 
 
Descripción del cuadro: 
 
Cuadro protección series fotovoltaicas sin monitorización, hasta 4 entradas +  con bases 
portafusibles y fusibles para continua de 16A y 4 entradas - con protección de fusible. 
Salida con seccionador hasta 900Vdc y 40A (1000Vdc de aislamiento), sin contacto 
auxiliar de estado. Montado en caja de doble aislamiento con tapa transparente, 
380x380x225mm (máximo), IP55. Entradas con prensaestopas M16 para entrada de 
cable de strings, de M20 para la salidas de tierra y del seccionador. Con protector contra 
sobretensiones de continua clase 2 hasta 1000Vdc, sin contacto auxiliar.  Completo, 
montado y cableado. Según normas IEC. 
 
Elementos del cuadro: 
 
 El cuadro está compuesto fundamentalmente por los siguientes elementos: 
- Módulo poliéster 380x380x225mm, IP 55 con placa de montaje aislante 
- Protector contra  sobretensiones de continua clase 2 hasta 1000Vdc 
- Fusible.10x38 16A 900Vdc 
- Base portafusible UTE 10x38 carril 32A 1000Vdc 
- Seccionador hasta 900Vdc y 40A (1000Vdc de aislamiento) 
- Prensaestopas M16 
- Prensaestopas M20 
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Tabla de características: 
 
CARACTERÍSTICAS GLOBALES DEL MONTAJE 
Tensión máxima de uso 900Vdc 
Corriente máxima de uso 40A 
Tensión de aislamiento 1000Vdc 
Capacidad de seccionamiento Si, por interruptor de corte en carga 
Protección por fusible Si 
Protección contra sobretensiones Si 
IP 55 
Prensaestopas Si 
CARACTERÍSTICAS DEL INTERRUPTOR 
Marca Telergon / Socomec 
Tensión máxima de corte 900Vdc 
Corriente máxima de corte 40A 
Tensión de aislamiento 1000Vdc 
Accionamiento Por mando directo 
Categoría de empleo DC21 
Tipo de conexión Disponible en pletina ó brida 
CARACTERÍSTICAS DEL FUSIBLE 
Marca DF 
Tensión máxima de uso 900Vdc 
Corriente de fusión de fusible 16A 
Tensión de aislamiento (base) 1000Vdc 
Corriente máxima de la base  32 A 






Tipo Tipo II 
Tensión de uso 1000Vdc 
I de descarga  40kA 
CARACTERÍSTICAS DE LA ENVOLVENTE
Marca Claved 




Prensaestopas Si (M16 y 20) 
IP Prensas 66 
Placa de montaje Aislante 
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- El cuadro de strings STC4 40A requiere la instalación por personal capacitado. 
- El armario puede ir ubicado en interior o a la intemperie. 
- El cableado consiste en conectarle las entradas de string a los fusibles, la tierra al 
protector y la salida de agrupación que llegar al inversor o siguiente cuadro de 
protecciones de un nivel más alto. 
- Prestar especial atención en cablear los polos positivos y negativos en los 
fusibles y terminales indicados. Nunca mezclarlos 




- El mantenimiento debe realizarse por personal capacitado. 
- Se recomienda cerrar firmemente los prensaestopas para garantizar la 
estanqueidad adecuada al entorno. 
- Nunca hay que abrir los fusibles en carga, cortar primero la generación abriendo 
con el interruptor. 
- Vigilar que el protector contra sobretensiones esté Ok, si no es así cambiarlo, 




- Si una string queda en cortocircuito antes de los fusibles, el cuadro protege los 
cables provenientes de los strings mediante los fusibles de la Icc de las strings en 
paralelo sobre la que está en corto. 
-  La caja permite realizar funciones de mantenimiento con el interruptor de corte 
en carga que aislará el resto de la instalación  del conjunto de strings conectadas 
al cuadro. 
- Ante una sobretensión el cuadro protege la instalación disipando la misma con 
su protector contra sobretensiones. 
 
Con un fusible fundido o en mal estado: 
 
- Es muy importante cortar el interruptor antes de abrir cualquier fusible. Después 
abrir el fusible con tranquilidad y sustituirlo, luego volver a cerrar el interruptor 
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* Nota: Fotografías Orientativas, las marcas de los componentes pueden variar según la disponibilidad 
 
 
Example: CT 200/5  CT 300/5
Ejemplo: TC 200/5   TC 300/5
Exemplo: TC 200/5   TC 300/5
  
Total meter – partial meter
Contador total - contador parcial
Contador total – contador parcial
Resetting the partial meter
Reinicialización del contador 
parcial 
Reinicialização do contador parcial
esen pt zh
Watt-hour meter on a three-phased + 
neutral network (3 x 230/400 V AC) and 
three-phased network (3 x 400 V -3 x 
230 V AC) with partial meter, reset, and 
remote transfer of metered impulses. 
Must be associated with three current 
transformers from 40/5 to 6000/5.
Catalog number 17072. 
Contador de energía activa en red 3P + N 
(3 x 230/400 V CA) y 3P (3 x 400 V -  
3 x 230 V CA) con contador parcial y 
reinicialización (Reset), transferencia 
remota de impulsos de contaje. Debe estar 
asociado a tres transformadores de 
corriente de 40/5 a 6000/5.
Referencia 17072. 
Contador de energia activa em rede 3P+N 
(3 x 230/400 V CA) e 3P (3 x 400 V - 
3 x 230 V CA) com contador parcial e 
reinicialização (Reset), reporte à distância 
de impulsos de contagem. Deve estar 
conectado a 3 transformadores de 




1  Pulse output for remote transfer
2  Flashing meter indicator
3  Total or partial meter display and CT rating display
4  Push-button: Total or partial meter display, reset partial meter, 
display or selection of CT rating
1  Salida de impulsos de transferencia remota
2  Indicador de contaje parpadeante
3  Visualizador del contador total o parcial y del calibre del TC 
4  Botón pulsador: visualizador del contador total o parcial, 
reinicialización del contador parcial, visualizador o selección del 
calibre del TC
1  Saída por impulsos de reporte à distância
2  Indicador de contagem intermitente
3  Visualização do contador total ou parcial e do calibre do TC
4  Botão eléctrico: leitura do contador total ou parcial, 









Only the front panel should be accessible during normal operation.
When the watt-hour meter is associated with a contactor, connect it upstream 
of the contactor. (A)
Connect the CTs so that the current crosses them from P1 to P2. (B)
Do not connect the 3 CT secondaries (S2) in common. (C)
Do not connect S2 to earth. (D)
Durante el uso normal del producto, únicamente se puede acceder a su parte 
delantera.
Si el contador de energía activa está asociado a un contactor, conéctelo antes 
que el contactor. (A)
Conecte los CT de tal manera que la corriente los cruce de P1 a P2. (B)
No conecte los tres secundarios (S2) de los CT en común. (C)
No conecte S2 a tierra. (D)
Apenas a face posterior deve estar acessível na utilização normal.
Logo que o contador de energia activa esteja associado a um contactor, ligue 
o a montante do contactor. (A)
Ligue os TCs para que a corrente os percorra de P1 para P2. (B)
Não ligue os 3 S2 secundários do TC em simultâneo. (C)
















0GHE40038A-03 / 1  1/2
0GHE40038A-03 / 1
ME4zrt 1 Watt-hour meter / Contador de energía activa /  Contador de energia activa /  
2 Description / Descripción / Descrição / 
Setting the CT / Configuración del TC /  
Configure o TC / 4  Meter display / Visualización de los      contadores / Leitura dos contadores / 5
3 Installation / Instalación / Instalação /  
1 Shorting switch unit
Bloque de cortocircuito
Bloco seccionador
HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, 
EXPLOSION, OR ARC FLASH
Disconnect all power before servicing
equipment. 
Failure to follow these instructions
will result in death or serious injury. 
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, 
EXPLOSIÓN O ARCO ELECTRICO
Desconecte todas las alimentaciónes
antes de manipular el producto.
Si no se siguen estas instrucciones
provocará lesiones graves o incluso la muerte.
RISCO DE ELECTROCUSSÃO, DE
EXPLOSÃO, OU DE ARCO ELÉCTRICO 
Desconecte todas as alimentações antes
de manipular o produto. 
A não observância destas instruções
resultará em morte, ou ferimentos graves.
Schneider Electric Industries SAS
35, rue Joseph Monier
CS 30323
F - 92506 Rueil Malmaison Cedex
RCS Nanterre 954 503 439
www.schneider-electric.com
This product must be installed, connected and used in compliance with prevailing standards  
and/or installation regulations.
As standards, specifications and designs develop from time to time, always ask for confirmation of the information 






























Meter indicator: 10/x flashes for 1 Wh.
The meter indicator can be used to check the accuracy of the 
equipment. 2000 flashes must be taken into account.
This check consumes power.
x CT rating.
Indicador de recuento: 10/x parpadeos para 1 Wh.
El indicador de recuento puede utilizarse para 
comprobar la precisión del equipo. Deben tomarse en 
consideración 2000 parpadeos.
Esta comprobación consume energía.
x calibre del CT.
Indicador do contador: 10/x intermitências por 1 Wh.
O indicador do contador pode ser utilizado para 
verificar a precisão do equipamento. Devem ser tidas 
em consideração 2000 intermitências.
Esta verificação necessita de energia.
x calibre do TC.
Configuration error
Replace the watt-hour 
meter.
Data recording error
Restart the watt-hour 
meter. 
Replace it if the error 
persists.
U < 75 V
Check your electrical 
installation.
Data retrieval error
Restart the watt-hour 
meter.





Error de guardado de 
los datos
Reiniciar el contador
de energía activa. 
Sustituirlo si el error 
persiste.
U < 75 V
Inspeccionar la 
instalación eléctrica.









Erro ao guardar os 
dados
Volte a ligar o contador
de energía activa. 
Substitua-o se o erro 
continuar.
U < 75 V
Verifique a instalação 
eléctrica.
Erro ao recuperar os 
dados
Volte a ligar o contador
de energía activa. 














U = 3 x 230/400 V - 3 x 400 V -  
3 x 230 V ±10%, 50/60 Hz
In = 40…6000 A (rated current)
Istart = 10 mA (starting current)
Operating temperature: -25 °C to  
+55 °C (K55)
IP50, IK05
Overvoltage and measurement category 
III, degree of pollution 2
Meter consumption: 2.5 VA
Consumption of each measured input: 
0.05 VA to 5 A
Terminals/Tightening torque: 
CT: 16 mm²/1.5 ±0,3 N.m
Phases/neutral and remote transfer:  
6 mm²/ 0.9 ±0.1 N.m
Total meter (without reset):
If CT  150 A, capacity = 999.99 MWh
If CT > 150 A, capacity = 9,999.9 MWh 
Display: In kWh or MWh with  
5 significant digits
Minimum display: 1 kWh
Partial meter: 
If CT  150 A, capacity = 99.99 MWh  
If CT > 150 A, capacity = 999.9 MWh
Display: In kWh or MWh with  
4 significant digits
Minimum display: 1 kWh
Meter indicator: 10,000/x flashes per 
kWh (x = CT rating) 
Example: CT 500/5 10,000/500 flashes 
per kWh = 20 flashes per kWh
Normally open contact for remote 
transfer:
10/x impulses of 200 ms per kWh  
(x = CT rating) = x/10 kWh per impulse 
Example: CT 500/5  500/10 kWh per 
impulse = 50 kWh per impulse
18 mA (24 V DC), 100 mA (230 V AC)
ELV insulation voltage: 4 kV, 50 Hz
Conforms to IEC 61557-12
Accuracy class 1 conforming to  
IEC 62053-21 and IEC 61557-12  
(PMD SD)
Checking accuracy : the meter indicator 
can be used to check the accuracy of the 
equipment.
2,000 flashes must be taken into account. 
This check consumes power.
U = 3 x 230/400 V - 3 x 400 V -  
3 x 230 V ±10 %, 50/60 Hz
In = 40…6000 A (corrente atribuída)
Istart = 10 mA (corrente de arranque)
Temperatura de funcionamento: -25°C  
a +55°C (K55)
IP50, IK05
Categoria de sobretensão e de  
medida III, grau de poluição 2
Consumo do contador: 2,5 VA
Consumo de cada entrada medida:  
0,05 VA a 5 A
Terminais/Binário de aperto: 
TC: 16 mm²/1,5 ±0,3 N.m 
Fases/Neutro e reporte à distância:  
6 mm²/0,9 ±0,1 N.m
Contador total (sem reinicialização):
se TC  150 A , capacidade =  
999,99 MWh
se TC > 150 A, capacidade = 
9 999,9 MWh 
leitura: em kWh ou MWh com 5 dígitos 
significativos
Leitura mínima: 1 kWh
Contador parcial: 
se TC  150 A, capacidade = 99,99 MWh  
se TC > 150 A, capacidade = 999,9 MWh
leitura: em kWh ou MWh com 4 dígitos 
significativos
Leitura mínima: 1 kWh
Indicador de contagem: 10 000/x 
relâmpagos por kWh (x = calibre do 
TC); exemplo: TC 500/5  10 000/500 
relâmpagos por kWh = 20 relâmpagos por 
kWh
Contacto NA de reporte à distância:
10/x impulso de 200 ms por kWh  
(x = calibre do TC) = x/10 kWh por impulso; 
exemplo: TC 500/5 500/10 kWh por 
impulso = 50 kWh por impulso
18 mA (24 V CC), 100 mA (230 V CA)
tensão de isolamento TBT: 4 kV, 50 Hz
Em conformidade com a norma  
CEI 61557-12
Classe de precisão 1 em conformidade 
com as normas CEI 62053-21  
e CEI 61557-12 (PMD SD)
Verificação da precisão : o indicador de 
contagem pode ser utilizado para controlar a 
precisão do aparelho.
Devem ser tidas em consideração 2000 
intermitências. O controlo necessita de 
consumo de energia. 
 : 
.
U = 3 x 230/400 V - 3 x 400 V -  
3 x 230 V ±10 %, 50/60 Hz
In = 40…6000 A (corriente asignada)
Istart = 10 mA (corriente de arranque)
Temperatura de funcionamiento: de 
-25°C a +55°C (K55)
IP50, IK05
Categoría de sobretensión y de  
contaje III, grado de contaminación 2
Consumo del contador: 2,5 VA
Consumo de cada entrada de medida: 
de 0,05 VA a 5 A
Bornes/par de apriete: 
TC: 16 mm²/1,5 ±0,3 N.m
fases/neutro y transferencia remota: 6 
mm²/ 0,9 ±0,1 N.m
Contador total (sin reinicialización):
si TC  150 A, capacidad = 999,99 MWh
si TC > 150 A, capacidad = 9 999,9 MWh
visualización: en kWh o MWh con  
5 cifras significativas
Visualización mínima: 1 kWh
Contador parcial: 
si TC  150 A, capacidad = 99,99 MWh  
si TC > 150 A, capacidad = 999,9 MWh
visualización: en kWh o MWh con  
4 cifras significativas
Visualización mínima: 1 kWh
Indicador de contaje: 10.000/x 
iluminaciones por kWh (x = calibre del 
TC); ejemplo: TC 500/5 
10 000/500 iluminaciones por kWh =  
20 iluminaciones por kWh
Contacto NA de la transferencia remota:
10/x impulsos de 200 ms por kWh  
(x = calibre del TC) = x/10 kWh por 
impulso; ejemplo: TC 500/5 500/10 kWh 
por impulso = 50 kWh por impulso
18 mA (24 V CC), 100 mA (230 V CA)
tensión de aislamiento TBT: 4 kV, 50 Hz
De conformidad con la norma  
CEI 61557-12
Tipo de precisión 1 de acuerdo  
con las normas CEI 62053-21  
y CEI 61557-12 (PMD SD)
Comprobación de la precisión : el 
indicador de contaje se utiliza para 
controlar la precisión del aparato.
Deben tomarse en consideración 2000 
parpadeos. El control necesita consumo 
de energía.
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